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Außenwände Energieeinsparung durch zusätzliche Außenwanddämmung möglich.

oberste Geschossdecke / Dach Decke zum zum Spitzboden gem. EnEV dämmen, Dachschägen ggf. bei 
Renovierungsarbeiten  zusätzlich dämmen.

Kellerdecke / Bodenplatte Zusätzliche Dämmung der Decke zu unbeheizten Kellern erbringt spürbare 
Energieeinsparung und kann möglicher Fußkälte vorbeugen. 

Heizungsanlage 34 Jahre alte Heizungsanlage warten, überprüfen, ggf. erneuern 
(erneuerbare Energieen?), hydraulischer Abgleich.

Luftdichtheit Überprüfen der Fenster  auf dichtes Schließen; ggf. Nachjustieren, 
Anpassen von Lippendichtungen und regelmäßige Wartung.

Wärmebrücken Ggf. am Gebäude untersuchen, überprüfen und so weit wie möglich 
eliminieren bzw. entschärfen.
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