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Außenwände Die Verbesserung der Außenwände durch zusätzliche Dämmung im Bereich 
der Verblendung kann zur weiteren Energieeinsparung beitragen.

Kellerdecke / Bodenplatte Die Verbesserung der Kellerdecke durch zusätzliche unterseitige Dämmung 
kann zur weiteren Energieeinsparung beitragen.

Luftdichtheit Überprüfen der Fenster auf dichtes Schließen; ggf. Nachjustieren, 
Anpassen von Lippendichtungen und regelmäßige Wartung.

Wärmebrücken Ggf. je Gebäude untersuchen, überprüfen und so weit wie möglich 
eliminieren bzw. entschärfen.
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