
Dipl.- Ing. Winfried Kemper 
Ingenieurberatung Bau & Energie
Rolandsweg 49,  33102 Paderborn
Tel.: 05251 - 2054826

16.06.2019

Gebäude des Gesundheitswesens

Dorfstraße 31, 33184 Altenbeken-Buke

Rettungswache

1995

1994

109.2 m²



0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500



Dieses Gebäude:

Dieses Gebäude:

Erdgas L           
Erdgas L           
Erdgas L           

01.03.06
01.03.07
01.03.08

28.02.07
28.02.08
28.02.09

25016
17641
22593

1251
882
1130

1.17
1.09
0.99

254.6
167.3
194.5

11.5
8.1
10.3

266.0
175.3
204.9

215.4

01.03.2006
01.03.2007
01.03.2008

28.02.2007
28.02.2008
28.02.2009

8571
8275
9480

80.3

Gebäude des Gesundheitswesens

0 100 200 300 400 500 >500

215.4 kWh/(m²a)

Häufigster Wert dieser Gebäudekategorie
für Heizung und Warmwasser (Vergleichswert) 1)

0 50 100 150 200 250 >250

80.3 kWh/(m²a)

Häufigster Wert dieser Gebäudekategorie
für Strom (Vergleichswert) 1)





Dorfstraße 31
33184 Altenbeken-Buke Gebäude des Gesundheitswesens

1

2

3

4

5

6

7

8

Dipl.- Ing. Winfried Kemper 
Ingenieurberatung Bau & Energie
Rolandsweg 49,  33102 Paderborn
Tel.: 05251 - 2054826

16.06.2009

Außenwände Energieeinsparung durch zusätzliche Außenwanddämmung möglich.

Fenster Ggf. Austausch von Fenstern bzw. Fensterscheiben mit 
Wärmeschutzverglasung.

oberste Geschossdecke / Dach Decke zum Dachraum bzw. Flachdach gem. EnEV zusätzlich dämmen.

Heizungsanlage 15 Jahre alte Heizungsanlage warten, überprüfen, hydraulischer Abgleich.

Luftdichtheit Überprüfen der Fenster  auf dichtes Schließen; ggf. Nachjustieren, 
Anpassen von Lippendichtungen und regelmäßige Wartung.

Wärmebrücken Ggf. am Gebäude untersuchen, überprüfen und so weit wie möglich 
eliminieren bzw. entschärfen.
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