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1 Allgemeines

Der Self Supply Mode ist eine Option in der Anlagensteuerung der ENERCON Windener-
gieanlage.

Es kommt gelegentlich vor, dass einzelne Windenergieanlagen oder ganze Windparks
vorubergehend nicht mit dem Netz verbunden werden kénnen oder bis auf weiteres nicht
ins Netz einspeisen dirfen.

In diesen Fallen wird bei den Windenergieanlagen der Self Supply Mode in der Steuerung
aktiviert, um die elektrischen Komponenten vor Schaden durch Feuchtigkeit oder Kalte zu
schitzen.

Bei aktiviertem Self Supply Mode produziert die Windenergieanlage Leistung fur den Ei-
genbedarf. Diese Leistung ist dabei auf die bendtigte Leistung zur Versorgung der An-
lagensteuerung und zur Erwarmung der Komponenten begrenzt. Die Windnachflihrung
und Rotorblattverstellung kénnen betrieben werden, wahrend gréRere Verbraucher, wie
die Rotorblattheizung, deaktiviert bleiben.

Dieses Dokument ist gtiltig fir ENERCON Windenergieanlagen mit folgenden Steue-
rungstypen:
m CS48, CS82, CS101, CS126, EP3-CS-02, EP4-CS-01, PI-CS (optional)

Der Self Supply Mode ist fur ENERCON Windenergieanlagen mit dem Steuerungstyp PI-
CS nur optional verfigbar und ist separat erhaltlich.
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2.1

2.2

Voraussetzungen

Voraussetzungen fiir die Aktivierung des Self Supply Mode
Der Einsatz des Self Supply Mode setzt folgende Eigenschaften der Windenergieanlage
voraus:

Allgemein
= ENERCON USV

Anlagensteuerung CS48, CS82, CS101, CS126, EP4-CS-01
m FACTS-1.0-Steuerung oder hdher

[ ) Hinweis Anlagensteuerung CS101

1 Bei Windenergieanlagen mit Steuerungstyp CS101 und 2 Turmkabelsystemen
sind Anderungen in der Verkabelung notwendig.

Anlagensteuerung EP3-CS-02, PI-CS
m FACTS-2.0-Steuerung

Voraussetzungen fiir den Startprozess der Windenergieanlage

Um den Startprozess der Windenergieanlage einzuleiten, missen folgende Anforderun-
gen erfullt sein:

Allgemein
m Self Supply Mode in Anlagensteuerung aktiviert
m FACTS-Betrieb aktiviert (bei Anlagensteuerung PI-CS immer aktiviert)
m STATCOM-Betrieb deaktiviert

Ohne Netz (Anlagensteuerung CS48, CS82, CS101, CS126, EP4-CS-01)

m Sicherungstrenner der Niederspannungsverteilung bzw. alle Leistungsschutzschalter
in den Niederspannungsverteilungen ausgeschaltet

m Notstromaggregat vorhanden und angeschlossen
m Leistung der Windenergieanlage auf ca. 50 kW begrenzt

Ohne Netz (Anlagensteuerung EP3-CS-02)

m Sicherungstrenner der Niederspannungsverteilung bzw. alle Leistungsschutzschalter
in den Niederspannungsverteilungen ausgeschaltet

= Notstromaggregat und Self Supply Box vorhanden und angeschlossen
m Leistung der Windenergieanlage auf ca. 25 kW begrenzt

Ohne Netz (Anlagensteuerung PI-CS) - Optional

m Sicherungstrenner der Niederspannungsverteilung bzw. alle Leistungsschutzschalter
in den Niederspannungsverteilungen ausgeschaltet

= Notstromaggregat und Self Supply Box vorhanden und angeschlossen
m Leistung der Windenergieanlage auf ca. 25 kW begrenzt
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Funktionsbeschreibung

Durch den Self Supply Mode ist sichergestellt, dass die gesamte Anlagensteuerung mit
Spannung versorgt wird, ohne dass ein Leistungsaustausch mit dem Netz stattfindet. Die
Anlagensteuerung ist in der Lage, MalRhahmen zum Schutz der Windenergieanlage zu er-
greifen. Ein Vorteil des Self Supply Mode ist, dass Wartezeiten bis zur Verfigbarkeit des
Netzes flr Wartungszwecke oder Funktionstests genutzt werden kénnen. Im Folgenden
werden einige Malknahmen und Vorteile, die der Self Supply Mode ermdglicht, beschrie-
ben.

Vermeidung von Wassereintritt im Gondelbereich

Die Gewahrleistung der Windnachflihrung der Gondel ist eine Grundvoraussetzung fur die
Vermeidung von Wassereintritt im Gondelbereich. Im Normalbetrieb ist die Gondel in den
Wind gerichtet. Die Au3enverkleidung und die Dichtungssysteme sind so ausgelegt, dass
in diesem Fall ein Wassereintritt verhindert wird. Bei einer Fehlausrichtung der Gondel
stromen Wind und Regen in einem anderen Winkel auf die Gondel. In diesem Fall kann
ein Wassereintritt nicht optimal verhindert werden. Schadigungen im Bereich der elektro-
technischen und elektromechanischen Komponenten kénnten die Folge sein. Im Self Sup-
ply Mode wird die korrekte Ausrichtung der Gondel sichergestellt.

Uberpriifung aller Anlagenkomponenten

Der Self Supply Mode bietet die Mdglichkeit, auch bei Nichtverfligbarkeit des Netzan-
schlusses die Funktion der Windenergieanlage zu testen. Der Self Supply Mode versetzt
die Windenergieanlage in einen betriebsbereiten Zustand, wodurch die gesamte Funktion
der Windenergieanlage bis auf die Leistungsabgabe getestet und im Fehlerfall repariert
werden kann. Das Erkennen und Beheben von eventuellen Fehlern, in der Zeit bis zum
Netzanschluss, ergibt somit zeitliche Vorteile bei der weiteren Inbetriebnahme der Wind-
energieanlage.

Durch den Einsatz des Self Supply Mode kénnen vorgesehene Wartungen auch ohne
Netzanschluss durchgefihrt werden. Dies flhrt zu einer Optimierung der Wartungseinsat-
ze, eventuelle ErtragseinbufRen kdnnen reduziert oder verhindert werden.

Vermeidung von zu hoher Luftfeuchtigkeit und Betauung

Im Self Supply Mode werden die Systeme der Windenergieanlage erwarmt. Diese Eigen-
erwarmung verhindert Schaden an der Windenergieanlage, die durch Betauung und zu
hohe Feuchtigkeit beim Uberbriicken langerer Wartezeiten entstehen kénnen.

In der Windenergieanlage befinden sich mehrere Leistungsschranke, die jeweils mit ei-
nem Chopperwiderstand ausgestattet sind. Im Normalbetrieb hat dieser Widerstand die
Aufgabe, im Falle eines netzseitigen Fehlers die elektrische Energie, die vom Generator
kontinuierlich bereitgestellt wird und nicht ins Netz eingespeist werden kann, in Warme
umzuwandeln. Diese Funktionalitat wird vom Self Supply Mode ausgenutzt, indem die
vom Generator erzeugte Energie, die den Eigenbedarf der Anlagensteuerung Gberschrei-
tet, mit den Chopperwiderstanden schnell in Warme umgewandelt wird. Da die Warmeka-
pazitat der Chopperwiderstande begrenzt ist, werden diese im Self Supply Mode sequen-
tiell in Gruppen aktiviert bzw. deaktiviert.

Im Betrieb entsteht durch den Generator und die Azimut- und Blattverstellmotoren War-
me, die die Temperatur in der Gondel erhéht. Bei sehr niedrigen Temperaturen werden
zusatzlich installierte Heizungen genutzt.
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4

4.1

4.2

Startprozess der Windenergieanlage

Startprozess ohne Netz

Das Notstromaggregat bzw. die Self Supply Box und die Windenergieanlage miissen ma-
nuell gestartet werden. Danach stellt die Anlagensteuerung die Betriebsbereitschaft her
und ermittelt die Windverhaltnisse.

Sind die Windverhaltnisse nicht ausreichend fiir einen Betrieb der Windenergieanlage

oder es liegt eine Stérung vor, wird das Notstromaggregat wieder angehalten bzw. die
Self Supply Box getrennt und der Startprozess abgebrochen.

Sind die Windverhaltnisse ausreichend fir einen Betrieb der Windenergieanlage und es
liegt keine Stérung vor, wird die Windenergieanlage gestartet.

Sobald gentigend Energie fiir den Eigenbedarf bereitsteht, wird das Notstromaggregat an-
gehalten bzw. die Self Supply Box getrennt.

Startprozess mit Netz

Ist die Windenergieanlage ans Netz angeschlossen, muss die Windenergieanlage manu-
ell gestartet werden. Danach stellt die Anlagensteuerung die Betriebsbereitschaft her und
ermittelt die Windverhaltnisse.

Sind die Windverhaltnisse nicht ausreichend fir einen Betrieb der Windenergieanlage
oder es liegt eine Stérung vor, wird der Startprozess abgebrochen.

Sind die Windverhaltnisse ausreichend fir einen Betrieb der Windenergieanlage und es
liegt keine Stérung vor, wird die Windenergieanlage gestartet.
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