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Ergebnisüberblick 

Der Auftraggeber plant im Außenbereich der Gemeinde Bad Wünnenberg in der Gemarkung 
Fürstenberg den Neubau und Betrieb von insgesamt fünf Windenergieanlagen des Herstellers Vestas. 
Die Anlagen vom Typ Vestas V172-7.2 MW werden mit einer Nabenhöhe von 175,0 m und einer 
Nennleistung von 7.200 kW beantragt.  
 
Im Tagbetrieb in der Zeit zwischen 06:00 und 22:00 Uhr werden die neu geplanten Anlagen im 

Volllastbetrieb berücksichtigt. Dabei haben die WEA gemäß Herstellerangabe einen 

Schallleistungspegel von 106,9 dB(A) für den Betriebsmodus PO7200 mit einer Nennleistung von 

7.200 kW. 

 

Im Nachtbetrieb in der Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr werden die Anlagen in 

schallleistungsreduzierten Betriebsmodi berücksichtigt: 

WEA Typ 
Nabenhöhe 

[m] 
Modus zur 
Nachtzeit 

Nennleistung [kW] 
LWA [dB(A)] 
Nachtbetrieb 

WEA11 Vestas V172-7.2 MW 175 SO1 6.800 105,0 

WEA12 Vestas V172-7.2 MW 175 PO7200 7.200 106,9 

WEA13 Vestas V172-7.2 MW 175 SO1 6.800 105,0 

WEA15 Vestas V172-7.2 MW 175 SO1 6.800 105,0 

WEA16 Vestas V172-7.2 MW 175 SO4 6.100 102,0 

 

Da die Richtwerte gemäß TA Lärm zur Tagzeit um 15 dB(A) höher liegen als zur Nachtzeit, werden die 

Berechnungen lediglich für die Nachtzeit durchgeführt.  

 
Die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben wurde in der vorliegenden 
Schallimmissionsprognose schalltechnisch untersucht. Die Schallausbreitungsrechnung wurde mittels 
der Software CadnaA gemäß DIN ISO 9613-2 durchgeführt. Dabei wurde das Interimsverfahren 
gemäß Dokumentation zur Schallausbreitung Fassung 2015-05.1 [7] sowie LAI-Hinweisen [6] 
angewendet.  
 
Als Vorbelastung werden geplante, genehmigte und bereits bestehende Windenergieanlagen in der 
weiteren Umgebung der antragsgegenständlichen WEA berücksichtigt. Die Standort- und 
Anlagendaten der Vorbelastung wurden von der Genehmigungsbehörde zur Verfügung gestellt.  
 
Als Immissionspunkte wurden alle naheliegenden Wohnbebauungen im Umfeld der 
antragsgegenständlichen WEA berücksichtigt. Die Immissionsorte liegen im Außenbereich der 
Gemeinde Bad Wünnenberg sowie in den Ortschaften Füstenberg, Essentho und Meerhof. Die 
Immissionsorte IP01, IP08 – IP11 und IP29 – IP32 wurden mithilfe der LOD2-Gebäudemodelle des 
Landes NRW als Gebäude modelliert und fassadenspezifisch berechnet. 
 
Die Neuplanung wirkt auf insgesamt 30 Immissionspunkte ein. Diese befinden sich im Außenbereich 
sowie in den Wohngebieten der Ortschaft Fürstenberg. Die Immissionsorte sind durch den 
bestehenden Windpark und Fremdplanungen schalltechnisch vorbelastet. In der Gesamtbelastung 
gelten die Richtwerte an allen Immissionspunkten im Einwirkungsbereich der Neuplanung unter 
Berücksichtigung aller WEA bzw. aller WEA im erweiterten Einwirkungsbereich als eingehalten.  
Auswirkungen von Infraschall können vernachlässigt werden, da „die festgestellten Infraschallpegel 

[von Windenergieanlagen] […] weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen [liegen].“ 

[10] 
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Gegen den Neubau und Betrieb der antragsgegenständlichen WEA vom Typ V172-7.2MW am 

Standort Wohlbedacht bestehen unter Berücksichtigung der verwendeten Betriebsmodi 

schalltechnisch keine Bedenken. 

 

Paderborn, den 15.11.2023 

     

Dr.-Ing. Jan Lackmann     Tido Hagen, B. Eng.   
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Anlass und Aufgabenstellung  

Der Auftraggeber plant im Außenbereich der Gemeinde Bad Wünnenberg in der Gemarkung 
Fürstenberg den Neubau und Betrieb von insgesamt fünf Windenergieanlagen des Herstellers Vestas. 
Die Anlagen vom Typ Vestas V172-7.2 MW werden mit einer Nabenhöhe von 175,0 m und einer 
Nennleistung von 7.200 kW beantragt.  
 
Die Standorte sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 1 Antragsgegenständliche WEA am Standort Wohlbedacht 

 
Im Genehmigungsverfahren ist nachzuweisen, dass die gesetzlichen Richtwerte für 
Schallimmissionen eingehalten werden. Mithilfe der vorliegenden Schallimmissionsprognose wird 
untersucht, ob die Richtwerte gemäß TA Lärm an den umliegenden Immissionsorten eingehalten 
werden.  
 
Die Schallausbreitungsrechnung wird nach Interimsverfahren durchgeführt. Die Berechnungen 

basieren dabei auf den Hinweisen zum Schallimmissionsschutz des LAI (Stand 30.06.2016) [6] sowie 

auf der Dokumentation zur Schallausbreitung - Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmis-

sionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1 [6]. Die Berechnungsgrundlagen werden im Kapitel 

„Beurteilungsgrundlage“ dargestellt.  

Die Berechnungen werden mithilfe der Akustiksoftware CadnaA der Firma Datakustik durchgeführt. 

Die zu berücksichtigenden Unsicherheiten für den oberen Vertrauensbereich der Vor- und 

Zusatzbelastung sind im Kapitel „Qualität der Prognose“ näher erläutert und basieren auf den 

Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen des LAI [6].  
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Beurteilungsgrundlage 

Auf Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [1] wurden die Berechnungen der 

vorliegenden Schallimmissionsprognose gemäß TA-Lärm [2] und der Norm DIN ISO 9613-2 [3] mittels 

CadnaA durchgeführt. Dabei wird das Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen 

angewendet, welches auf der Dokumentation zur Schallausbreitung - Interimsverfahren zur Prognose 

der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1 [7], sowie auf den Hinweisen 

des LAI [6] basiert.  

Der Oktavband-Dauerschalldruckpegel jeder einzelnen Punktquelle und ihrer Spiegelquelle bei 

Mitwind 𝐿𝑓𝑇(𝐷𝑊) berechnet sich nach ISO 9613-2 Gleichung 3 und 6 in den acht Oktavbändern mit 

Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz wie folgt: 

𝐿𝑓𝑇(𝐷𝑊) =  𝐿𝑊𝐴 + 𝐷𝐶 − 𝐴 − 𝐶𝑚𝑒𝑡  

𝐿𝑊𝐴:  Oktavschallleistungspegel der Punktschallquelle A-bewertet, in Decibel 

𝐷𝐶:  Richtwirkungskorrektur für die Quelle ohne Richtwirkung (0 dB), aber unter Berücksichtigung 

der Reflexion am Boden 

Die Dämpfung A zwischen der Punktquelle (WEA-Gondel) und dem Immissionspunkt, die während 

der Schallausbreitung vorhanden ist, bestimmt sich aus den folgenden Dämpfungsarten: 

𝐴 = 𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑔𝑟 + 𝐴𝑏𝑎𝑟 + 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐   

Die Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung 𝐴𝑑𝑖𝑣 berechnet sich nach Gleichung 7 wie 

folgt: 

 𝐴𝑑𝑖𝑣 = 20 lg (
𝑑

1𝑚
) + 11 𝑑𝐵  

d: Abstand zwischen Quelle und Immissionspunkt 

Die Dämpfung durch Luftabsorption 𝐴𝑎𝑡𝑚 ist gegeben durch Gleichung 8: 

 𝐴𝑎𝑡𝑚 =  𝛼 ∙ 𝑑/1000  

𝛼:  frequenzselektiver Absorptionskoeffizient der Luft 

Der Wert 𝛼 bezieht sich auf die günstigsten Schallausbreitungsbedingungen (Temperatur von 10° und 

relativer Luftfeuchte von 70%). Dabei werden gemäß DIN ISO 9613-2 die folgenden 

Luftdämpfungskoeffizienten berücksichtigt: 

Tabelle 1 Luftdämpfungskoeffizient α bei 10°C und 70% Rel. Feuchte 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LWA,Norm 0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117 

Die Bodendämpfung 𝐴𝑔𝑟 wird im Alternativen Verfahren durch Gleichung 10 berechnet: 

𝐴𝑔𝑟 = (4,8 − (
2∙ℎ𝑚

𝑑
) [17 +

300

𝑑
])  
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Der wesentliche Unterschied zwischen der Anwendung des Interimsverfahren und des Alternativen 

Verfahrens besteht in der Berücksichtigung der Bodendämpfung 𝐴𝑔𝑟. Während im Alternativen 

Verfahren die Bodendämpfung durch die oben dargestellte Gleichung berechnet wird, wird im 

Interimsverfahren die Bodendämpfung gleich -3 gesetzt. [7] 

𝐴𝑔𝑟 =  −3  

Die Dämpfung aufgrund von Abschirmung 𝐴𝑏𝑎𝑟 wird durch das Dämpfungsmaß 𝐷𝑍 gemäß Gleichung 

14 der ISO 9613-2 berücksichtigt: 

𝐷𝑍 = 10 ∙ lg [3 + (
𝐶2

𝜆
)𝐶3 ∙ 𝑧 ∙ 𝐾𝑚𝑒𝑡  

Dabei ist das 𝐷𝑍 in einem beliebigen Oktavband begrenzt auf 20 dB (Einfachbeugung) bzw. 25 dB 

(Doppelbeugung).  

𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐 = 0: Dämpfung aufgrund verschiedener Effekte (Bewuchs, Bebauung, Industrie)  

Für die meteorologische Korrektur gilt nach Interimsverfahren: 

𝐶𝑚𝑒𝑡 = 0   

Reflexionen, die an Decken/Dächern im Freien und an Gebäudefassende auftreten, werden gemäß 

ISO 9613-2 als Spiegelquellen betrachtet. Der Schallleistungspegel der Spiegelquelle berechnet sich 

gemäß Gleichung 20 wie folgt: 

𝐿𝑊,𝑖𝑚 = 𝐿𝑊 + 10 lg(𝜚) 𝑑𝐵 + 𝐷𝐼𝑟  

𝜚: Schallreflexionsgrad = 1 (ebene, harte Wände)  

𝐷𝐼𝑟: Richtwirkungsmaß der Quelle in der Richtung des Spiegelempfängers   
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Projektinhalte 

Die Projektinhalte umfassen neben den zu untersuchenden WEA am Standort Wohlbedacht 
(Zusatzbelastung) weitere geplante, genehmigte und bereits bestehende WEA (Vorbelastung) von 
den umliegenden Windparks sowie schallkritische Immissionsorte. Darüber hinaus wird noch ein 
BHKW am Standort des IP08 (Gut Wohlbedacht) berücksichtigt. 

Für die Zusatzbelastung wurden die Standort- und Anlagendaten vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellt. Die im CadnaA-Modell berücksichtigten Daten der antragsgegenständlichen WEA sind der 
folgenden Tabelle zu entnehmen (NH=Nabenhöhe): 

Tabelle 2 Anlagendaten Zusatzbelastung 

WEA Anlagentyp Ost Nord Z [m] NH [m] 
LWA [dB(A)] 

Tagbetrieb 
LWA [dB(A)] 
Nachtbetrieb 

WEA11 V172-7.2MW 485.554 5.705.831 390,2 175 106,9 105,0 

WEA12 V172-7.2MW 485.793 5.706.151 376,7 175 106,9 106,9 

WEA13 V172-7.2MW 486.205 5.706.282 383,6 175 106,9 105,0 

WEA15 V172-7.2MW 485.770 5.706.688 375,6 175 106,9 105,0 

WEA16 V172-7.2MW 486.306 5.706.667 382,5 175 106,9 102,0 
 

Im Tagbetrieb in der Zeit zwischen 06:00 und 22:00 Uhr werden die neu geplanten Anlagen im 

Volllastbetrieb berücksichtigt. Dabei haben die WEA gemäß Herstellerangabe einen 

Schallleistungspegel von 106,9 dB(A) für den Betriebsmodus PO7200 mit einer Nennleistung von 

7.200 kW. 

 

Im Nachtbetrieb in der Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr werden die Anlagen in 

schallleistungsreduzierten Betriebsmodi berücksichtigt: 

 
Tabelle 3 Betriebsmodi zur Nachtzeit 

WEA Typ 
Nabenhöhe 

[m] 
Modus zur 
Nachtzeit 

Nennleistung [kW] 
LWA [dB(A)] 
Nachtbetrieb 

WEA11 Vestas V172-7.2 MW 175 SO1 6.800 105,0 

WEA12 Vestas V172-7.2 MW 175 PO7200 7.200 106,9 

WEA13 Vestas V172-7.2 MW 175 SO1 6.800 105,0 

WEA15 Vestas V172-7.2 MW 175 SO1 6.800 105,0 

WEA16 Vestas V172-7.2 MW 175 SO4 6.100 102,0 

 

Die Oktavbanddaten werden ebenfalls dem den Herstellerdaten von Vestas entnommen und sind in 

der folgenden Tabelle aufgelistet. 

 
Tabelle 4 Oktavbanddaten gemäß Vermessungsbericht und Herstellerangaben [5] 

BM Lwa 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

V172 - PO7200 106,9 90,6 98,1 101,3 101,5 99,8 95,3 87,7 77,0 

V172 - SO1 105,0 88,7 96,3 99,4 99,6 98 93,5 85,9 75,3 

V172 - SO4 102,0 85,6 93,2 96,4 96,6 95,0 90,5 83,0 72,5 
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In den Berechnungen werden die Oktavbanddaten bereits mit einem Sicherheitszuschlag LOV für den 

oberen Vertrauensbereich berücksichtigt. Für die Schalldaten der Herstellerangaben wird ein 

Sicherheitszuschlag von 2,1 dB(A) berücksichtigt. Die genauen Berechnungen der 

Sicherheitszuschläge sind im Kapitel „Qualität der Prognose“ beschrieben. Die verwendeten 

Oktavbanddaten inkl. Sicherheitszuschlag sind in der folgenden Tabelle dargestellt.  

 
Tabelle 5 Oktavbanddaten gemäß Vermessungsbericht und Herstellerangaben inkl. Unsicherheitszuschlag [5] 

BM Lwa 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

V172 - PO7200 109,0 92,7 100,2 103,4 103,6 101,9 97,4 89,8 79,1 

V172 - SO1 107,1 90,8 98,4 101,5 101,7 100,1 95,6 88,0 77,4 

V172 - SO4 104,1 87,7 95,3 98,5 98,7 97,1 92,6 85,1 74,6 

Als Vorbelastung werden die umliegenden Windparks in Wohlbedacht und Meerhof berücksichtigt. 

Die Daten wurden dabei wie folgt von den Genehmigungsbehörden des Kreis Paderborn und des 

Hochsauerlandkreises vorgegeben: 

Tabelle 6 Anlagendaten Vorbelastung 

WEA Aktenzeichen Anlagentyp Ost Nord Z [m] NH [m] 
Lr90 
[dB(A)] 

FUE1 40787-16 (01) ENERCON E-115 mit G2 487.413 5.707.474 377,7 149,1 106,5 

FUE2 40787-16 (02) ENERCON E-126 EP4 487.165 5.706.957 380,0 135,0 107,2 

WEA 
KÖ01 

40830-23 (WEA 
KÖ 01) E-160 EP5 E3 485.694 5.708.675 

343,3 
166,6 106,6 

WEA 
KÖ02 

40830-23 (WEA 
KÖ 02) E-160 EP5 E3 486.237 5.708.721 

351,3 
166,6 106,6 

KOE3 00299-11-14 C ENERCON E-82 E2 TES 485.888 5.708.332 354,0 138,4 103,3 

KOE7 00299-11-14 D ENERCON E-82 E2 486.930 5.709.284 344,9 138,4 103,3 

M116 40414-2023 E-160 EP5 E3 R1/ENERCON 489.341 5.705.519 430,8 166,6 107,3 

M117 40414-2023 E-160 EP5 E3 R1/ENERCON 488.596 5.706.432 412,1 166,6 107,3 

M118 40414-2023 E-160 EP5 E3 R1/ENERCON 489.427 5.706.092 418,5 166,6 108,9 

M119 40414-2023 E-160 EP5 E3 R1/ENERCON 489.897 5.705.603 423,8 166,6 106,6 

M120 40104-2014 E-115/ENERCON 488.113 5.706.517 399,5 149 105,4 

M121 40414-2023 E-160 EP5 E3 R1/ENERCON 489.079 5.704.836 427,6 166,6 103,2 

M122 40104-2014 E-92/ENERCON 488.496 5.706.061 419,0 138,4 106,4 

M123 40427-2019 
E-126 EP3 MST/ENERCON - 
4000 489.152 5.707.285 387,5 135,3 105,4 

M124 40322-2020 
E-138 EP3 E2/ENERCON - 
4200 488.584 5.707.684 377,3 160,0 103,8 

M125 40426-2019 
E-138 EP3 E2/ENERCON - 
4200 487.343 5.708.129 368,8 160,0 101,1 

M126 40428-2019 
E-138 EP3 E2/ENERCON - 
4200 487.145 5.708.417 363,0 160,0 105,1 

M127 40430-2019 
E-126 EP3 MST/ENERCON - 
4000 489.127 5.707.602 385,1 135,3 103,9 

M128 40429-2019 
E-138 EP3 E2/ENERCON - 
4200 487.570 5.708.630 355,0 160,0 106,2 

M129 40424-2019 
E-138 EP3 EP2/ENERCON - 
4200 487.559 5.707.825 375,0 160,0 105,1 

M130 40414-2023 E-160 EP5 E3 R1/ENERCON 488.867 5.705.205 428,7 166,6 105 

M131 40414-2023 E-160 EP5 E3 R1/ENERCON 489.157 5.706.529 403,8 166,6 108,9 
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WEA Aktenzeichen Anlagentyp Ost Nord Z [m] NH [m] 
Lr90 
[dB(A)] 

M132 40414-2023 E-160 EP5 E3 R1/ENERCON 488.947 5.705.962 424,2 166,6 108,9 

M133 40414-2023 E-160 EP5 E3 R1/ENERCON 488.572 5.704.712 423,7 166,6 100,1 

M136  E-70/E4/Enercon 490.318 5.704.752 450,0 64,0 102 

M137  E-66/18.70/Enercon - 1800 487.659 5.707.332 381,1 98,0 104,2 

M138  E-40/ENERCON 488.044 5.704.026 449,9 50 101,0 

M140  TW 600/GE_Wind_Energy 487.936 5.703.819 444,0 50 102,0 

M146 40166-2015 E-126 EP4/Enercon - 4200 489.214 5.706.973 398,2 135,0 107,8 

M149   E-58/10.58/Enercon 488.246 5.707.267 382,7 89 101,0 

M150 G100/06 E 82/Enercon - 2000 486.760 5.708.784 353,1 98,3 105,3 

M151 G07/08 E-53/Enercon - 800 487.843 5.707.949 373,1 75,6 102,9 

M152 G06/08 E 53/Enercon - 800 488.594 5.707.508 381,7 75,6 102,9 

M153  V-66/Vestas - 500 487.360 5.709.328 353,4 65,0 103,1 

M154 40118-2012 E-53/Enercon - 800 488.569 5.707.028 393,6 73,3 102,9 

M159 40282-2019-1 
E-138 EP3 E2/Enercon - 
4200 487.852 5.707.613 379,5 160,0 105,1 

M160 40282-2019-2 
E-138 EP3 E2/Enercon - 
4200 487.133 5.708.778 350,0 160,0 104,7 

M162 40282-2019-3 
E-138 EP3 E2/Enercon - 
4200 487.700 5.708.176 367,4 160,0 105,1 

M163 40514-2016 E-92/Enercon - 2350 486.757 5.708.430 361,4 138,4 104,7 

M164 40219-2016-1 
E-126 EP3 MST/ENERCON - 
4000 488.278 5.706.973 391,6 135,3 105,4 

M165 40219-2016-2 
E-126 EP3 MST/ENERCON - 
4000 487.856 5.707.032 384,5 135,3 105,4 

M168 40082-2019-2 
E-138 EP3 E2/Enercon - 
4200 488.126 5.708.050 370,6 160,0 103,8 

M169 40282-2019-3 
E-138 EP3 E2/Enercon - 
4200 

488.555 5.708.013 
370,8 

160 105,1 

M170 40270-2018-1 N-131/Nordex - 3300 487.230 5.709.739 347,9 164,0 101,7 

M176 40270-2018-2 N-149/Nordex - 4500 487.986 5.708.752 364,2 164,0 105,4 

M177 40270-2018-3 N-149/Nordex - 4500 487.455 5.709.514 352,9 164,0 99,9 

M181 40270-2018-6 N-149/Nordex - 4500 488.429 5.708.414 366,4 164,0 101,7 

M182 40084-2018 
E-126 EP3 MST/Enercon - 
4000 486.891 5.708.115 367,4 135,3 103,2 

M183 40270-2018-7 N-149/Nordex - 4500 487.651 5.709.117 359,9 164,0 105,4 

M186 40013-2020 
E-138 EP3 E2/Enercon - 
4200 488.281 5.707.505 377,6 160,0 103,4 

M187 40219-2016 
E-126 EP3 MST/Enercon - 
4000 487.180 5.707.808 373,1 135,3 103,9 

M188 40013-2020 
E-138 EP3 E2/Enercon - 
4200 488.710 5.707.414 385,5 160,0 103,4 

M189 40273-2019 
E-126 EP3 MST/ENERCON - 
4000 488.805 5.706.937 399,4 135,3 105,4 

M190 40397-2020 N-149/Nordex - 5700 487.995 5.708.375 360,8 164,0 101,6 

M192 40426-2020 N-149/Nordex - 5700 487.355 5.709.183 354,5 164,0 101,6 

M194 40131-2021 E-138 P3 E2 - 4200 488.004 5.707.318 381,9 160,0 107,1 
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WEA Aktenzeichen Anlagentyp Ost Nord Z [m] NH [m] 
Lr90 
[dB(A)] 

M195 40135-2021 E-138 P3 E2 - 4200 488.483 5.706.736 401,6 160,0 108,1 

Schuette1 00181-13-14 (1) ENERCON E-82 E2 485.460 5.706.529 380,8 138,4 105,3 

Schuette2 00181-13-14 (2) ENERCON E-82 E2 485.439 5.706.277 384,4 138,4 105,3 

SH1 40946-16 (SH1) Enercon E-115 488.473 5.705.480 427,1 149,0 104,7 

SH2 40947-16 (SH2) Enercon E-115 488.324 5.704.959 416,2 149,0 100,6 

WB01 
40965-21 (WEA 
01) ENERCON E-138 EP3 E2 487.106 5.705.501 409,0 160,0 106,2 

WB02 
41360-16, 
40966-2102 ENERCON E-138 EP3 E2 487.360 5.705.150 417,5 130,1 102,6 

WB03 
40965-21 (WEA 
03) ENERCON E-138 EP3 E2 487.781 5.705.060 415,3 160,0 103,6 

WB04 
40967-21 (WEA 
04) ENERCON E-160 EP5 E2 487.992 5.704.732 431,2 166,6 103,2 

WB05 
40965-21 (WEA 
05) ENERCON E-138 EP3 E2 487.541 5.704.780 417,5 160,0 103,6 

WB06 
41361-16 (WEA 
06) ENERCON E-126 EP3 486.781 5.705.033 405,6 135,3 105,1 

WB07 
40965-21 (WEA 
07) ENERCON E-138 EP3 E2 486.919 5.704.759 400,9 130,1 102,6 

WB08 
40967-21 (WEA 
08) ENERCON E-138 EP3 E3 487.131 5.704.490 424,5 160,0 101,6 

WB09 
40967-21 (WEA 
09) ENERCON E-160 EP5 E3 487.597 5.704.446 432,3 166,6 100,1 

FB1   Nordex N149/5.X 485.763 5.707.208 366,2 164 104,0 

FB2   Nordex N163/6.X 485.172 5.707.245 362,7 164 105,5 

Die Oktavbanddaten sind von der Genehmigungsbehörde vorgegeben oder den jeweiligen 

Herstellerangaben und Vermessungen entnommen. Konnten für die Schalldaten keine 

entsprechenden Oktavbanddaten recherchiert werden, wurde das Referenzband gemäß LAI-

Hinweisen [6] verwendet. Der Wert für 8 kHz entstammt den Empfehlungen des 

Windenergiehandbuchs [8]. Das Referenzband ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.  

Tabelle 7 Referenzband gemäß LAI-Hinweisen 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LWA,norm [dB] -20,3 -11,9 -7,7 -5,5 -6,0 -8,0 -12,0 -22,9 

Die Oktavbanddaten für die WEA der Vorbelastung sind in der folgenden Tabelle aufgelistet sowie im 

Anhang C für den Immissionspunkt IP FhB beispielhaft dargestellt.  

 



12 
 

Tabelle 8 Oktavbanddaten Vorbelastung 

WEA Aktenzeichen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lr90 Quelle 

FUE1 40787-16 (01) 87,2 93 96,9 100,2 102,5 99,1 90,2 76,7 106,5 Kreis Paderborn 

FUE2 40787-16 (02) 91,2 96,7 97,2 99,6 101,1 101,2 97,3 85,2 107,2 Kreis Paderborn 

WEA KÖ 01 40830-23 (WEA KÖ 01) 86,9 92,4 96,5 101,1 102 99,6 91,2 70,9 106,6 Kreis Paderborn 

WEA KÖ 02 40830-23 (WEA KÖ 02) 86,9 92,4 96,5 101,1 102 99,6 91,2 70,9 106,6 Kreis Paderborn 

KOE3 00299-11-14 C 86,5 92,6 95,6 96,9 98,2 95,1 87,5 75,1 103,3 Kreis Paderborn 

KOE7 00299-11-14 D 86,5 92,6 95,6 96,9 98,2 95,1 87,5 75,1 103,3 Kreis Paderborn 

M116 40438-2018 87,6 93,2 97,2 101,9 102,7 100,2 91,8 71,6 107,3 HSK 

M117 40422-2018 87,6 93,2 97,2 101,9 102,7 100,2 91,8 71,6 107,3 HSK 

M118 40407-2018 87,5 93,5 98 102,4 104 103,3 96,6 77,3 108,9 HSK 

M119 40414-2023 86,9 92,4 96,5 101,1 102 99,6 91,2 70,9 106,6 HSK 

M120 40590-2018 85,7 94,0 95,4 98,3 101,3 98,4 90,0 71,0 105,4 HSK 

M121 40522-2018 82,6 88,5 93,8 97,8 98,5 96 87,7 66,7 103,2 HSK 

M122 40046-2019 85,6 93,3 95,5 98,4 101,7 100,5 95,9 86,6 106,4 HSK 

M123 40427-2019 87,3 95,8 94,5 97,5 100,6 99,3 92,8 79,6 105,4 HSK 

M124 40322-2020 86,9 94,8 93,9 96,7 99,1 96,4 88,3 79,7 103,8 HSK 

M125 40426-2019 83,5 88,7 91,1 93,2 95,1 96,3 89,9  101,1 HSK 

M126 40428-2019 86,8 93,4 95,8 97,1 101,2 97,4 91,3 87,5 105,1 HSK 

M127 40430-2019 87,7 93,9 94,0 96,3 99,0 97,4 90,5 77,6 103,9 HSK 

M128 40429-2019 88,4 94,4 96,0 98,6 101,1 100,3 94,7 82,8 106,2 HSK 

M129 40424-2019 86,8 93,4 95,8 97,1 101,2 97,4 91,3 87,5 105,1 HSK 

M130 40560-2018 84,9 90,6 95,3 99,6 100,3 97,8 89,4 68,8 105,0 HSK 

M131 40392-2018 87,5 93,5 98,0 102,4 104,0 103,3 96,6 77,3 108,9 HSK 

M132 40519-2018 87,5 93,5 98,0 102,4 104,0 103,3 96,6 77,3 108,9 HSK 

M133 40569-2018 77,2 83,8 91,1 93,4 94,6 94,1 89,6 67,0 100,1 HSK 

M136  83,1 89,3 94,6 95,5 97,8 93,2 84,1 79,1 102,0 itap707_06 

M137  92,0 95,0 96,0 98,1 98,7 95,2 87,7 77,1 104,2 Kötter 26207-2 

M138  80,7 89,1 93,3 95,5 95,0 93,0 89,0 78,1 101,0 Referenzspektrum LAI 
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M140  81,7 90,1 94,3 96,5 96,0 94,0 90,0 79,1 102,0 Referenzspektrum LAI 

M146 40166-2015 91,4 96,9 99,6 101,3 102,2 101,0 91,9 69,5 107,8 Enercon D0423679-3 

M149  80,7 89,1 93,3 95,5 95,0 93,0 89,0 78,1 101,0 Referenzspektrum LAI 

M150 G100/06 85,5 92,5 96,1 100,4 101 95,8 84,9 78,9 105,3 Kötter 207542-02.02 

M151 G07/08 84,0 90,9 93,3 95,2 98,2 96,9 90,6 81,0 102,9 Müller BBM M87748_02 

M152 G06/08 84,0 90,9 93,3 95,2 98,2 96,9 90,6 81,0 102,9 Müller BBM M87748_02 

M153  82,8 91,2 95,4 97,6 97,1 95,1 91,1 80,2 103,1 Referenzspektrum LAI 

M154 40118-2012 84,0 90,9 93,3 95,2 98,2 96,9 90,6 81,0 102,9 Müller BBM M87748_02 

M159 40282-2019-1 86,8 93,4 95,8 97,1 101,2 97,4 91,3 87,5 105,1 HSK 

M160 40282-2019-2 86,9 92,9 94,5 97,1 99,6 98,8 93,2 81,3 104,7 HSK 

M162 40282-2019-3 86,8 93,4 95,8 97,1 101,2 97,4 91,3 87,5 105,1 HSK 

M163 40514-2016 85,5 92,5 94,6 96,8 99,1 99,1 94,7 83,7 104,7 HSK 

M164 40219-2016-1 87,3 95,8 94,5 97,5 100,6 99,3 92,8 79,6 105,4 HSK 

M165 40219-2016-2 87,3 95,8 94,5 97,5 100,6 99,3 92,8 79,6 105,4 HSK 

M168 40082-2019-2 86,9 94,8 93,9 96,7 99,1 96,4 88,3 79,7 103,8 HSK 

M169 40282-2019-3 88,2 94,9 95,3 98,0 100,6 98,0 90,8 82,6 105,1 HSK 

M170 40270-2018-1 86,3 92,1 95,2 96,1 94,6 93,0 85,8 75,8 101,7 HSK 

M176 40270-2018-2 90,0 96,3 98,6 99,2 99,5 96,4 85,4 68,9 105,4 HSK 

M177 40270-2018-3 84,2 89,0 92,3 93,0 95,3 91,9 78,9 57,3 99,9 HSK 

M181 40270-2018-6 85,7 91,0 93,6 96,0 96,1 94,2 84,3 65,9 101,7 HSK 

M182 40084-2018 82,5 89,9 91,9 95,8 98,5 97,8 90,6 76,0 103,2 HSK 

M183 40270-2018-7 90,0 96,3 98,6 99,2 99,5 96,4 85,4 68,9 105,4 HSK 

M186 40013-2020 86,4 92,9 94,0 95,5 99,2 95,6 90,9 77,0 103,4 HSK 

M187 40219-2016 85,8 94,3 93,0 96,0 99,1 97,8 91,3 78,1 103,9 HSK 

M188 40013-2020 86,4 92,9 94,0 95,5 99,2 95,6 90,9 77,0 103,4 HSK 

M189 40273-2019 87,3 95,8 94,5 97,5 100,6 99,3 92,8 79,6 105,4 HSK 

M190 40397-2020 83,3 89,5 93,2 95,8 96,5 94,0 86,4  101,6 HSK 

M192 40426-2020 83,3 89,5 93,2 95,8 96,5 94,0 86,4  101,6 HSK 

M194 40131-2021 89,1 94,8 97,6 99,9 101,3 101,6 96,0 78,4 107,1 HSK 

M195 40135-2021 89,8 95,5 98,3 100,7 102,2 102,8 97,3 79,7 108,1 HSK 
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Schuette1 00181-13-14 (1) 86,3 94,8 98,3 100,4 99,8 94,6 87,4 80 105,3 Kreis Paderborn 

Schuette2 00181-13-14 (2) 86,3 94,8 98,3 100,4 99,8 94,6 87,4 80 105,3 Kreis Paderborn 

SH1 40946-16 (SH1) 87,2 93,2 95,9 98,6 100,3 96,5 85,5 71,5 104,7 Kreis Paderborn 

SH2 40947-16 (SH2) 84,7 87,2 91,7 95,4 95,4 92,6 84,8 74,4 100,6 Kreis Paderborn 

WB01 40965-21 (WEA 01) 88,4 95,1 96,4 98,3 101,4 100,2 92,8 79,9 106,2 Kreis Paderborn 

WB02 41360-16, 40966-2102 86,3 92,5 93,4 95,5 97,7 95,7 87,1 69,3 102,6 Kreis Paderborn 

WB03 40965-21 (WEA 03) 86,0 93,6 94,1 96,6 98,6 96,5 90,5 83,3 103,6 Kreis Paderborn 

WB04 40967-21 (WEA 04) 82,6 88,5 93,8 97,8 98,5 96,0 87,7 66,7 103,2 Kreis Paderborn 

WB05 40965-21 (WEA 05) 86,0 93,6 94,1 96,6 98,6 96,5 90,5 83,3 103,6 Kreis Paderborn 

WB06 41361-16 (WEA 06) 86,3 93,9 94,5 97,8 100,1 99,5 91,1 77,4 105,1 Kreis Paderborn 

WB07 40965-21 (WEA 07) 86,3 92,5 93,4 95,5 97,7 95,7 87,1 69,3 102,6 Kreis Paderborn 

WB08 40967-21 (WEA 08) 84,5 89,8 91,9 93,9 96,0 96,1 90,2 80,1 101,6 Kreis Paderborn 

WB09 40967-21 (WEA 09) 77,2 83,8 91,1 93,4 94,6 94,1 89,6 67,0 100,1 Kreis Paderborn 

FB1  87,8 94,0 97,7 100,3 101,0 98,5 90,9 82,9 106,1 Nordex F008_275_A19_IN R02 

FB2  93,6 98,3 100,6 101,1 101,5 99,4 89,9 71,0 107,6 Nordex F008_277_A19_IN R02 
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Als weitere gewerbliche Vorbelastung wurde eine Holzvergaseranlage mit BHKW auf dem Gut 
Wohlbedacht in der nordwestlichen Scheune berücksichtigt. In Anlehnung an die Angaben in [11] 
wurden die Folgenden Schallquellen in CadnaA als Punktquellen modelliert: 

• Gedämpftes Abgasgeräusch 86 dB[A] 

• Maschinengeräusch mit Dämmhaube 81 dB[A] 

Als relevante, schallkritische Immissionsorte wurden die nächstgelegenen Wohnbebauungen im 
Umkreis der antragsgegenständlichen WEA gewählt. Dabei werden die folgenden dargestellten 
Immissionsorte betrachtet.  

Tabelle 9 Immissionsorte 

IP Beschreibung Ost Nord 
Z  

[m] 
Höhe 
[m] 

Richtwert 
[dB(A)] 

IP FhB 

IP FhB ehem. Forsthaus Buchholz, 
Marsberger Str. 4, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.895 5.703.764 423,4 5 45 

IP01_N1 
IP01_N1 Auf der Körtge 4, 33181 Bad 
Wünnenburg 486.782 5.707.436 375,5 5 45 

IP01_O1 
IP01_O1Auf der Körtge 4, 33181 Bad 
Wünnenburg 486.790 5.707.427 375,4 5 45 

IP01_S1 
IP01_S1 Auf der Körtge 4, 33181 Bad 
Wünnenburg 486.773 5.707.425 375,4 5 45 

IP01_W1 
IP01_W1 Auf der Körtge 4, 33181 Bad 
Wünnenburg 486.768 5.707.432 375,2 5 45 

IP08_N 
IP08_N Wohlbedacht 1 Haus West, 
33181 Bad Wünnenberg 486.133 5.705.160 395,8 5 45 

IP08_O 
IP08_O Wohlbedacht 1 Haus West, 
33181 Bad Wünnenberg 486.143 5.705.144 396,8 5 45 

IP08_S 
IP08_S Wohlbedacht 1 Haus West, 33181 
Bad Wünnenberg 486.125 5.705.149 397,0 5 45 

IP08_W 
IP08_W Wohlbedacht 1 Haus West, 
33181 Bad Wünnenberg 486.115 5.705.165 396,2 5 45 

IP09_N 
IP09_N Gut Wohlbedacht 2A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.260 5.705.358 393,4 5 45 

IP09_O 
IP09_O Gut Wohlbedacht 2A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.263 5.705.348 393,2 5 45 

IP09_S 
IP09_S Gut Wohlbedacht 2A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.253 5.705.351 392,4 5 45 

IP09_W 
IP09_W Gut Wohlbedacht 2A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.250 5.705.361 393,2 5 45 

IP10_N 
IP10_N Gut Wohlbedacht 3A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.285 5.705.334 393,7 5 45 

IP10_O 
IP10_O Gut Wohlbedacht 3A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.288 5.705.325 393,2 5 45 

IP10_S 
IP10_S Gut Wohlbedacht 3A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.279 5.705.327 392,5 5 45 

IP10_W 
IP10_W Gut Wohlbedacht 3A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.276 5.705.336 393,1 5 45 

IP11_N 
IP11_N Wohlbedacht 4A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.312 5.705.312 393,4 5 45 
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IP11_O 
IP11_O Wohlbedacht 4A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.321 5.705.303 392,9 5 45 

IP11_S 
IP11_S Wohlbedacht 4A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.309 5.705.303 392,6 5 45 

IP11_W 
IP11_W Wohlbedacht 4A, 33181 Bad 
Wünnenberg 486.300 5.705.312 393,0 5 45 

IP12 In den Stricken 30, 34331 Marsberg 487.492 5.703.939 433,6 5 45 

IP15 Eggeweg 18, 34331 Marsberg 488.562 5.703.696 418,0 5 45 

IP16 In den Stricken 8, 34331 Marsberg 488.116 5.703.490 437,1 5 45 

IP17 IP17 Am Bruch 16, 34331 Marsberg 488.093 5.703.243 428,1 5 40 

IP21 IP21 Zur Hüffe 25, 34331 Marsberg 491.053 5.704.917 382,7 5 45 

IP23 IP23 Zum Kesselberg 15, 34331 Marsberg 490.974 5.705.826 357,2 5 45 

IP24 IP24 Felsbergstraße 10, 34331 Marsberg 491.352 5.706.315 325,7 5 40 

IP25 
IP25 Beethovenstraße 15, 34331 
Marsberg 490.431 5.707.863 392,3 5 40 

IP26 IP26 Sintfeldstraße 28, 34331 Marsberg 490.335 5.706.746 408,2 5 45 

IP28 IP28 Sintfeldstraße 35, 34331 Marsberg 490.094 5.706.833 406,7 5 45 

IP29_N0 
IP29_N0 Auf der Körtge 4, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.727 5.707.493 375,6 2,5 45 

IP29_O0 
IP29_O0 Auf der Körtge 4, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.738 5.707.483 373,9 5 45 

IP29_S0 
IP29_S0 Auf der Körtge 4, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.723 5.707.479 375,9 2,5 45 

IP29_W0 
IP29_W0 Auf der Körtge 4, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.717 5.707.488 375,4 5 45 

IP30_N0 
IP30_N0 Auf der Körtge 3, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.389 5.707.901 368,5 2,5 45 

IP30_O0 
IP30_O0 Auf der Körtge 3, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.396 5.707.894 368,6 2,5 45 

IP30_S0 
IP30_S0 Auf der Körtge 3, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.387 5.707.888 368,7 2,5 45 

IP30_W0 
IP30_W0 Auf der Körtge 3, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.380 5.707.896 368,5 2,5 45 

IP31_O0 
IP31_O0 Auf der Körtge 1, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.249 5.707.955 367,0 2,5 45 

IP31_S0 
IP31_S0 Auf der Körtge 1, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.243 5.707.951 367,2 2,5 45 

IP31_S1 
IP31_S1 Auf der Körtge 1, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.243 5.707.951 367,2 5 45 

IP31_W0 
IP31_W0 Auf der Körtge 1, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.239 5.707.957 366,9 2,5 45 

IP32_N0 
IP32_N0 Auf der Körtge 2, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.039 5.707.838 365,6 2,5 45 

IP32_N1 
IP32_N1 Auf der Körtge 2, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.039 5.707.838 365,6 5 45 

IP32_O0 
IP32_O0 Auf der Körtge 2, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.049 5.707.828 365,4 2,5 45 

IP32_S0 
IP32_S0 Auf der Körtge 2, 34331 Bad 
Wünnenberg 486.036 5.707.824 365,6 2,5 45 

IP32_W0 IP32_W0 Auf der Körtge 2, 34331 Bad 486.027 5.707.834 365,2 2,5 45 
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Wünnenberg 

IP33 
IP33 Tewesweg 5, 34331 Bad 
Wünnenberg 485.053 5.708.236 352,3 5 45 

IP34 
IP34 Tewesweg 8, 34331 Bad 
Wünnenberg 485.231 5.708.090 351,2 5 45 

IP35 
IP35 Meerhofer Straße 2, 34331 Bad 
Wünnenberg 484.424 5.707.559 364,0 5 45 

IP36 
IP36 Gärtnerstraße 13, 34331 Bad 
Wünnenburg 482.937 5.706.980 365,0 5 40 

IP37 
IP37 Langenweg 85, 34331 Bad 
Wünnenburg 482.921 5.706.830 361,6 5 40 

IP38 IP38 Sintfeld 33, 34331 Bad Wünnenburg 482.480 5.707.798 348,6 5 40 

 

Die Immissionsorte IP01, IP08 – IP11 und IP29 – IP32 wurden mithilfe des LOD2-Gebäudemodells des 

Landes NRW modelliert. Für die Wohngebäude wurden die Immissionsorte fassadenspezifisch 

erfasst. Die jeweilige Geschosshöhe ist in der Spalte „Höhe [m]“ dargestellt. Aufgeführt sind lediglich 

die Immissionsorte, die im erweiterten Einwirkungsbereich der Neuplanung liegen können. Die 

Immissionspunkte sind nach Himmelsrichtung der entsprechenden Fassade benannt (N=Nord, O=Ost, 

S=Süd, W=West). Bei mehrerer Immissionspunkten an einer Fassadenseite sind die Immissionspunkte 

durchnummeriert (z.B N1, N2).  

Für die übrigen Immissionsorte wurde der Schalldruckpegel bei einer Aufpunkthöhe von 5 Metern 

ermittelt. Dies entspricht in der Regel der Höhe der ersten Etage. Kann hier bereits der erforderliche 

Richtwert eingehalten werden, so reduziert sich der Wert bei einer geringeren Aufpunkthöhe z.B. im 

Erdgeschoss.  

Immissionsorte mit der Kennzeichnung WA wurden aufgrund der vorliegenden Bebauungspläne als 

Allgemeine Wohngebiete mit einem Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm 6.1 zur Nachtzeit von 40 

dB(A) berücksichtigt. Es wurden jeweils die nächstgelegenen bzw. die maximal belasteten 

Wohnbebauungen als Immissionsort ausgewählt.  

Alle übrigen Immissionsorte wurden als Bebauung im Außenbereich bzw. als Kern-, Dorf und 

Mischgebiet mit einem Richtwert von 45 dB(A) zur Nachtzeit berücksichtigt.  

Die Immissionsorte sind in den Abbildungen 2 bis 9 im Detail dargestellt. Eine Projektübersicht ist in 

den Abbildungen 10 dargestellt.  
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Abbildung 2 - Fassadenspezifische Immissionspunkte IP01 und IP29 

 

Abbildung 3 - Fassadenspezifische Immissionspunkte IP30 - IP32 



19 
 

 

Abbildung 4 - Fassadenspezifische Immissionspunkte IP08 - IP11 

 

Abbildung 5 – Immissionspunkte IP PhB, IP12, IP15, IP16, IP17 
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Abbildung 6 - Immissionspunkte IP21, IP23 und IP24 

 

Abbildung 7 - Immissionspunkte IP25, IP26 und IP28 
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Abbildung 8 - Immissionspunkte IP33 - IP35 

 

Abbildung 9 - Immissionspunkte IP36 - IP38 

 



22 
 

 

Abbildung 10 - Projektübersicht 



23 
 

Zusatzbelastung  

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Zusatzbelastungsrechnung für die berücksichtigten 

Immissionspunkte dargestellt. Die Richtwerte gemäß TA Lärm werden an keinem Immissionsort 

durch die Zusatzbelastung der WEA überschritten.  

Gemäß TA Lärm Abschnitt 2.2 ist der Einwirkungsbereich einer Anlage die Fläche, in denen die von 

der Anlage ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) 

unter dem für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt. Aufgrund der Vielzahl von 

bereits bestehenden Windenergieanlagen wird hier das erweiterte Einwirkbereichskriterium 

verwendet, sodass alle Immissionsorte, deren Beurteilungspegel den Richtwert um mindestens 15 

dB(A) unterschreitet, als irrelevant für die Neuplanung zu betrachten sind.  

Die Immissionsorte, die in den jeweiligen Einwirkungsbereich der neu geplanten Anlagen fallen, sind 

in der folgenden Tabelle grau markiert. Lediglich für diese Punkte wird im Folgenden eine 

Betrachtung der Vor- und Gesamtbelastung durchgeführt. 

Die Ausbreitungskarte für die Zusatzbelastung ist im Folgenden dargestellt.  

Tabelle 10 Berechnungsergebnisse Zusatzbelastung [dB(A)] 

IP Richtwert  
ZB 

Gesamt  
WEA11 WEA12 WEA13 WEA15 WEA16 

ZB 
Einwirkend 

IP FhB 45 33,3 27,3 28,4 26,6 24,5 22,1   

IP01_N1 45 35,2 24,2 28,2 28,3 29,4 29,3   

IP01_O1 45 29,5 15,8 19,4 19,7 19,6 27,6   

IP01_S1 45 41,0 29,6 34,0 34,5 34,8 35,1 40,6 

IP01_W1 45 41,0 29,6 33,9 34,5 34,8 35,1 40,6 

IP08_N 45 43,0 38,2 38,5 35,9 32,4 29,7 42,8 

IP08_O 45 28,6 24,8 23,1 21,1 17,9 15,6   

IP08_S 45 36,7 33,4 31,8 27,1 25,5 21,3 35,7 

IP08_W 45 43,1 38,4 38,6 35,9 32,4 29,7 42,9 

IP09_N 45 44,0 38,1 39,8 37,8 33,4 30,1 44,0 

IP09_O 45 32,6 26,3 27,8 28,3 17,8 15,5   

IP09_S 45 41,6 38,7 37,5 29,4 26,7 21,0 41,1 

IP09_W 45 44,2 38,7 39,8 37,8 33,5 30,7 44,2 

IP10_N 45 43,1 34,9 39,4 37,5 33,2 29,4 42,9 

IP10_O 45 31,3 25,4 26,7 26,3 17,7 15,4   

IP10_S 45 41,3 38,3 37,2 29,3 26,6 21,1 40,8 

IP10_W 45 43,8 37,9 39,5 37,6 33,3 29,7 43,6 

IP11_N 45 43,2 37,4 39,1 37,2 32,4 27,4 43,1 

IP11_O 45 39,2 31,7 34,0 35,1 28,1 26,6 38,6 

IP11_S 45 36,9 33,6 31,7 28,2 24,8 21,2 35,8 

IP11_W 45 43,4 37,9 38,9 37,3 33,0 28,6 43,3 

IP12 45 32,7 26,2 27,7 26,4 24,0 22,1   

IP15 45 24,6 17,7 19,5 18,3 16,4 14,5   

IP16 45 29,9 23,2 24,9 23,5 21,6 19,5   
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IP Richtwert  
ZB 

Gesamt  
WEA11 WEA12 WEA13 WEA15 WEA16 

ZB 
Einwirkend 

IP17 40 29,2 22,7 24,3 22,8 20,1 18,8   

IP21 45 19,9 12,4 14,6 13,7 12,4 10,6   

IP23 45 20,5 12,7 15,2 14,4 13,1 11,4   

IP24 40 19,6 11,8 14,3 13,4 12,3 10,6   

IP25 40 26,1 17,9 20,6 19,9 19,1 17,5   

IP26 45 27,1 18,9 21,6 21,0 19,8 18,3   

IP28 45 27,7 19,5 22,2 21,7 20,4 19,1   

IP29_N0 45 33,3 24,2 28,8 21,4 24,2 28,4   

IP29_O0 45 30,9 17,7 21,4 21,9 21,7 28,6   

IP29_S0 45 40,8 29,6 33,9 34,3 34,8 34,9 40,5 

IP29_W0 45 40,8 29,5 33,8 34,2 34,8 34,8 40,5 

IP30_N0 45 21,9 12,3 15,7 14,9 16,5 14,3   

IP30_O0 45 30,7 14,5 17,9 27,1 18,3 27,0   

IP30_S0 45 33,2 23,3 27,0 26,5 26,9 26,3   

IP30_W0 45 35,4 23,6 27,5 21,0 33,9 18,1 33,9 

IP31_O0 45 35,8 15,7 19,6 32,6 19,6 32,5 35,5 

IP31_S0 45 38,9 28,4 32,4 31,7 33,9 31,4 38,5 

IP31_S1 45 38,9 28,4 32,4 31,7 33,9 31,4 38,5 

IP31_W0 45 37,9 29,2 33,3 17,8 35,0 16,8 37,2 

IP32_N0 45 25,7 16,0 19,4 18,3 20,7 17,4   

IP32_N1 45 35,1 24,5 28,5 27,6 30,6 27,3 30,6 

IP32_O0 45 40,0 29,3 33,4 32,4 35,4 32,2 39,6 

IP32_S0 45 40,0 29,4 33,4 32,5 35,4 32,2 39,6 

IP32_W0 45 29,7 19,0 19,1 17,5 22,2 27,4   

IP33 45 36,2 27,3 30,4 28,2 31,4 26,6 33,9 

IP34 45 37,3 28,2 31,4 29,4 32,8 27,9 35,2 

IP35 45 37,1 29,3 31,7 28,6 32,1 26,2 34,9 

IP36 40 31,9 25,5 26,9 23,7 25,6 20,5 30,8 

IP37 40 32,0 25,7 27,0 23,7 25,6 20,5 30,9 

IP38 40 29,4 22,6 24,3 21,4 23,2 18,4   
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Abbildung 11 - Schallausbreitung Zusatzbelastung
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Abbildung 12 - Schallausbreitung Zusatzbelastung WEA11 
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Abbildung 13 - Schallausbreitung Zusatzbelastung WEA12 
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Abbildung 14 - Schallausbreitung Zusatzbelastung WEA13 
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Abbildung 15 - Schallausbreitung Zusatzbelastung WEA15 
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Abbildung 16 - Schallausbreitung Zusatzbelastung WEA16
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Vorbelastung 

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Vorbelastungsrechnung für die berücksichtigten 

Immissionspunkte dargestellt. An den grau markierten Immissionspunkten werden die Richtwerte 

bereits durch die Vorbelastung überschritten. Eine Ausbreitungskarte der Vorbelastung ist im 

Folgenden dargestellt. 

Tabelle 11 Berechnungsergebnisse Vorbelastung [dB(A)] 

IP Beschreibung Richtwert Vorbelastung 

IP01_S1 IP01_S1 Auf der Körtge 4, 33181 Bad Wünnenberg 45 43,6 

IP01_W1 IP01_W1 Auf der Körtge 4, 33181 Bad Wünnenberg 45 40,9 

IP08_N 
IP08_N Wohlbedacht 1 Haus West, 33181 Bad 
Wünnenberg 45 42,9 

IP08_S 
IP08_S Wohlbedacht 1 Haus West, 33181 Bad 
Wünnenberg 45 33,8 

IP08_W 
IP08_W Wohlbedacht 1 Haus West, 33181 Bad 
Wünnenberg 45 41,2 

IP09_N IP09_N Gut Wohlbedacht 2A, 33181 Bad Wünnenberg 45 42,1 

IP09_S IP09_S Gut Wohlbedacht 2A, 33181 Bad Wünnenberg 45 36,2 

IP09_W IP09_W Gut Wohlbedacht 2A, 33181 Bad Wünnenberg 45 35,1 

IP10_N IP10_N Gut Wohlbedacht 3A, 33181 Bad Wünnenberg 45 42,7 

IP10_S IP10_S Gut Wohlbedacht 3A, 33181 Bad Wünnenberg 45 36,9 

IP10_W IP10_W Gut Wohlbedacht 3A, 33181 Bad Wünnenberg 45   

IP11_N IP11_N Wohlbedacht 4A, 33181 Bad Wünnenberg 45 42,5 

IP11_O IP11_O Wohlbedacht 4A, 33181 Bad Wünnenberg 45 42,5 

IP11_S IP11_S Wohlbedacht 4A, 33181 Bad Wünnenberg 45 41,0 

IP11_W IP11_W Wohlbedacht 4A, 33181 Bad Wünnenberg 45 37,7 

IP29_S0 IP29_S0 Auf der Körtge 4, 34331 Bad Wünnenberg 45 42,1 

IP29_W0 IP29_W0 Auf der Körtge 4, 34331 Bad Wünnenberg 45 35,7 

IP30_W0 IP30_W0 Auf der Körtge 3, 34331 Bad Wünnenberg 45 41,4 

IP31_O0 IP31_O0 Auf der Körtge 1, 34331 Bad Wünnenberg 45 42,8 

IP31_S0 IP31_S0 Auf der Körtge 1, 34331 Bad Wünnenberg 45 40,2 

IP31_S1 IP31_S1 Auf der Körtge 1, 34331 Bad Wünnenberg 45 40,2 

IP31_W0 IP31_W0 Auf der Körtge 1, 34331 Bad Wünnenberg 45 43,7 

IP32_N1 IP32_N1 Auf der Körtge 2, 34331 Bad Wünnenberg 45 44,5 

IP32_O0 IP32_O0 Auf der Körtge 2, 34331 Bad Wünnenberg 45 41,5 

IP32_S0 IP32_S0 Auf der Körtge 2, 34331 Bad Wünnenberg 45 42,5 

IP33 IP33 Tewesweg 5, 34331 Bad Wünnenberg 45 42,4 

IP34 IP34 Tewesweg 8, 34331 Bad Wünnenberg 45 43,7 

IP35 IP35 Meerhofer Straße 2, 34331 Bad Wünnenberg 45 40,3 

IP36 IP36 Gärtnerstraße 13, 34331 Bad Wünnenberg 40 28,2 

IP37 IP37 Langenweg 85, 34331 Bad Wünnenberg 40 28,0 
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Abbildung 17 - Schallausbreitung Vorbelastung 
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Gesamtbelastung  

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Vorbelastung, Zusatzbelastung und 

Gesamtbelastung zusammenfassend dargestellt. Gemäß TA Lärm Abschnitt 3.2.1 Absatz 3 darf 

aufgrund der Vorbelastung die Genehmigung auch dann nicht versagt werden, wenn der Richtwert 

um 1 dB(A) überschritten wird. Die Richtwerte die in der Gesamtbelastung mehr als 1 dB(A) 

überschritten werden, sind in der folgenden Tabelle grau markiert. Im Einwirkungsbereich der 

Neuplanung liegen insgesamt 30 (Teil-)Immissionspunkte. Diese Immissionsorte werden in der 

nachfolgenden Tabelle dargestellt. In Anhang B wird für diese Punkte darüber hinaus der Wert einer 

jeden, in der Berechnung berücksichtigten Anlage, für diese Punkte aufgeführt. Eine 

Ausbreitungskarte der Gesamtbelastung ist im Folgenden dargestellt, hierbei werden alle 

einwirkenden Anlagen berücksichtigt.  

Gegen den Neubau und Betrieb der antragsgegenständlichen WEA vom Typ V172-7.2MW am 

Standort Wohlbedacht bestehen unter Berücksichtigung der verwendeten Betriebsmodi 

schalltechnisch keine Bedenken. 

Tabelle 12 Berechnungsergebnisse Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung [dB(A)] 

IP Richtwert  
VB 

einwirkend 
ZB 

einwirkend 
Gesamtbelastung Richtwert 

eingehalten 

IP01_S1 45 43,6 40,6 45 Ja 

IP01_W1 45 40,9 40,6 44 Ja 

IP08_N 45 42,9 42,8 46 Ja 

IP08_S 45 33,8 35,7 38 Ja 

IP08_W 45 41,2 42,9 45 Ja 

IP09_N 45 42,1 44,0 46 Ja, 3.2.1 

IP09_S 45 36,2 41,1 42 Ja 

IP09_W 45 35,1 44,2 45 Ja 

IP10_N 45 42,7 42,9 46 Ja, 3.2.1 

IP10_S 45 36,9 40,8 42 Ja 

IP10_W 45 #ZAHL! 43,6 44 Ja 

IP11_N 45 42,5 43,1 46 Ja, 3.2.1 

IP11_O 45 42,5 38,6 44 Ja 

IP11_S 45 41,0 35,8 42 Ja 

IP11_W 45 37,7 43,3 44 Ja 

IP29_S0 45 42,1 40,5 44 Ja 

IP29_W0 45 35,7 40,5 42 Ja 

IP30_W0 45 41,4 33,9 42 Ja 

IP31_O0 45 42,8 35,5 44 Ja 

IP31_S0 45 40,2 38,5 42 Ja 

IP31_S1 45 40,2 38,5 42 Ja 

IP31_W0 45 43,7 37,2 45 Ja 

IP32_N1 45 44,5 30,6 45 Ja 

IP32_O0 45 41,5 39,6 44 Ja 

IP32_S0 45 42,5 39,6 44 Ja 

IP33 45 42,4 33,9 43 Ja 
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IP Richtwert  
VB 

einwirkend 
ZB 

einwirkend 
Gesamtbelastung Richtwert 

eingehalten 

IP34 45 43,7 35,2 44 Ja 

IP35 45 40,3 34,9 41 Ja 

IP36 40 28,2 30,8 33 Ja 

IP37 40 28,0 30,9 33 Ja 
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Abbildung 18 - Schallausbreitung Gesamtbelastung 
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Qualität der Prognose 

Gemäß TA Lärm (A.2.6) ist in dem Bericht über die Schallimmissionsprognose die Qualität der 

Prognose darzustellen. In der vorliegenden Schallimmissionsprognose werden die folgenden 

Unsicherheiten gemäß LAI-Hinweisen [6] berücksichtigt: 

𝜎𝑅 = Unsicherheit der Messergebnisse 

𝜎𝑃 = Produktionsstandardabweichung, Serienstreuung 

𝜎𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛 = Standardabweichung des Prognoseverfahrens  

Generell gilt, dass die Unsicherheit für Messergebnisse 𝜎𝑅 bei einer nach FGW-Richtlinie bzw. nach 

DIN 61400-11 vermessenen WEA mit 0,5 dB(A) angesetzt wird. Die Unsicherheit der Serienstreuung 

berücksichtigt die Übertragung eines an einer WEA vermessenen Schallleistungspegels auf eine 

andere WEA. Liegt dabei eine Dreifachvermessung vor, berechnet sich die Serienstreuung durch die 

Standardabweichung s der drei Messwerte aus dem Messbericht wie folgt: 

𝑠 =  √
1

𝑛−1
∑ (𝐿𝑖 − 𝐿𝑤)²𝑛

𝑛=1   

Liegt keine Dreifachvermessung vor, wird die Serienstreuung mit 1,2 dB(A) angenommen. Die 

Unsicherheit des Prognosemodells wird nach Interimsverfahren mit 1,0 dB(A) angenommen. Die 

Gesamtunsicherheit berechnet sich aus den drei berücksichtigten Unsicherheiten wie folgt: 

𝜎𝑔𝑒𝑠 = √𝜎𝑅
2 + 𝜎𝑃

2 + 𝜎𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛
2   

Aus der Gesamtunsicherheit lässt sich der obere Vertrauensbereich LOV mit einem Vertrauensbereich 

von 90% berechnen zu: 

𝐿𝑂𝑉 ≈ 1.28 ∙ 𝜎𝑔𝑒𝑠  

 

Zusatzbelastung 

Für die Zusatzbelastung wird für beide Anlagen eine Herstellerangaben von Vestas verwendet [5].  

 

Für die Herstellerangaben wird gemäß LAI-Hinweisen eine Messunsicherheit von 0,5 dB(A) und eine 

Unsicherheit für die Serienstreuung von 1,2 dB(A) für spätere Vermessungen sowie eine 

Prognoseunsicherheit von 1 dB(A) berücksichtigt. Die Gesamtunsicherheit unter Berücksichtigung des 

oberen Vertrauensbereich berechnet sich entsprechend zu 2,1 dB(A). 

 

Vorbelastung 

Für die Anlagen KOE3, KOE7, FUE1, FUE2, Schuette1, Schuette2, SH1, SH2 und WB01 – WB09 
wurden die Oktavspektren vom Kreis Paderborn inklusive Unsicherheiten angegeben. Für diese 
Anlagen erfolgt an dieser Stelle keine weitere Dokumentation. 
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Für die Anlagen M116 – M133, M146, M159 – M165, M168 – M177, M181 – M183, M186 – M190 
M192, M194 und M195 wurden die zu berücksichtigenden Unsicherheiten vom Hochsauerlandkreis 
vorgegeben. Für diese Anlagen erfolgt an dieser Stelle keine weitere Dokumentation. 
 
Für die Anlagen FB1, FB2 und M136 wird die Herstellerangabe, bzw. Einfachvermessung mit einem 
Unsicherheitszuschlag von 2,1 dB (A) nach LAI-Hinweisen verwendet. 
 
Für die Anlagen M138, M140, M149 und M153 wird das Referenzspektrum mit einem 
Unsicherheitszuschlag von 2,1 dB (A) nach LAI-Hinweisen verwendet. 
 
Für die M137 wird der Dreifach-Vermessungsbericht Kötter 26207-2 mit einem 
Unsicherheitszuschlag von 1,4 dB(A) verwendet: 

𝑠 = √
1

2
((102,7 − 102,9)2 + (103,0 − 102,9)2 + (103,0 − 102,9)²) = 0,17 𝑑𝐵(𝐴)  

𝜎𝑔𝑒𝑠 = 1,28 ∙ √0,52 + 1,02 + 0,172 = 1,4 𝑑𝐵  

 
Für die M150 wird der Dreifach-Vermessungsbericht Kötter 207542-02.02 mit einem 
Unsicherheitszuschlag von 1,5 dB(A) verwendet: 

𝑠 = √
1

2
((103,8 − 103,8)2 + (103,4 − 103,8)2 + (104,1 − 103,8)²) = 0,35 𝑑𝐵(𝐴)  

𝜎𝑔𝑒𝑠 = 1,28 ∙ √0,52 + 1,02 + 0,352 = 1,5 𝑑𝐵  

 
Für die M151, M152 und M154 wird der Dreifach-Vermessungsbericht Müller BBM M87748/2 mit 
einem Unsicherheitszuschlag von 1,6 dB(A) verwendet: 

𝑠 = √
1

2
((100,9 − 101,4)2 + (101,5 − 101,4)2 + (101,9 − 101,4)²) = 0,5 𝑑𝐵(𝐴)  

𝜎𝑔𝑒𝑠 = 1,28 ∙ √0,52 + 1,02 + 0,52 = 1,6 𝑑𝐵  

 
Der Immissionsrichtwert ist dann eingehalten, wenn der prognostizierte Wert, incl. des emissions-

seitigen Aufschlags auf den Schallleistungspegel für den oberen Vertrauensbereich, den Richtwert 

nach TA Lärm nicht übersteigt.  
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Bestimmung von LE,max und immissionsseitigen Vergleichswerten 

In einer Genehmigung für die antragsgegenständlichen WEA ist ein Oktavband für Le,max festzusetzen, 

das die Unsicherheiten der Messung und der Serienstreuung für den oberen Vertrauensbereich 

beinhaltet. Die Oktavbanddaten sind im Folgenden dargestellt: 

Oktavbanddaten gemäß Vermessungsbericht bzw. Herstellerangaben [5] inkl. eines Sicherheitszuschlags von 

1,28 ∙ √𝜎𝑅
2 + 𝜎𝑃

2  

BM 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

V172 - PO7200 92,3 99,8 103,0 103,2 101,5 97,0 89,4 78,7 

V172 - SO1 90,4 98,0 101,1 101,3 99,7 95,2 87,6 77,0 

V172 - SO4 87,3 94,9 98,1 98,3 96,7 92,2 84,7 74,2 
 

Im Falle einer Abnahmemessung ist mit dem gemessenen Schallleistungspegel nach LAI-Hinweisen 
eine erneute Ausbreitungsrechnung mit dem gemessenen Wert durchzuführen. Für einen Vergleich 
der A-bewerteten Immissionspegel der in der Prognose angesetzten Werte und der neuen 
vermessenen Werte dient die folgende Tabelle. Dabei wird der Teilimmissionspegel für die 

beantragte WEA mit einer Unsicherheit von 1,28 ∙ √𝜎𝑅
2 + 𝜎𝑃

2 für jeden Immissionspunkt berechnet. 

 

Tabelle 13 Teilimmissionspegel Le,max [dB(A)] 

IP Richtwert WEA 11 WEA 12 WEA13 WEA15 WEA16 

IP FhB 45 26,9 28,0 26,2 24,1 21,7 

IP01_N1 45 23,8 27,8 27,9 29,0 28,9 

IP01_O1 45 15,4 19,0 19,3 19,2 27,2 

IP01_S1 45 29,2 33,6 34,1 34,4 34,7 

IP01_W1 45 29,2 33,5 34,1 34,4 34,7 

IP08_N 45 37,8 38,1 35,5 32,0 29,3 

IP08_O 45 24,4 22,7 20,7 17,5 15,2 

IP08_S 45 33,0 31,4 26,7 25,1 20,9 

IP08_W 45 38,0 38,2 35,5 32,0 29,3 

IP09_N 45 37,7 39,4 37,4 33,0 29,7 

IP09_O 45 25,9 27,4 27,9 17,4 15,1 

IP09_S 45 38,3 37,1 29,0 26,3 20,6 

IP09_W 45 38,3 39,4 37,4 33,1 30,3 

IP10_N 45 34,5 39,0 37,1 32,8 29,0 

IP10_O 45 25,0 26,3 25,9 17,3 15,0 

IP10_S 45 37,9 36,8 28,9 26,2 20,7 

IP10_W 45 37,5 39,1 37,2 32,9 29,3 

IP11_N 45 37,0 38,7 36,8 32,0 27,0 

IP11_O 45 31,3 33,6 34,7 27,7 26,2 

IP11_S 45 33,2 31,3 27,8 24,4 20,8 

IP11_W 45 37,5 38,5 36,9 32,6 28,2 

IP12 45 25,8 27,3 26,0 23,6 21,7 

IP15 45 17,3 19,1 17,9 16,0 14,1 

IP16 45 22,8 24,5 23,1 21,2 19,1 
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 IP17 40 22,3 23,9 22,4 19,7 18,4 

IP21 45 12,0 14,2 13,3 12,0 10,2 

IP23 45 12,3 14,8 14,0 12,7 11,0 

IP24 40 11,4 13,9 13,0 11,9 10,2 

IP25 40 17,5 20,2 19,5 18,7 17,1 

IP26 45 18,5 21,2 20,6 19,4 17,9 

IP28 45 19,1 21,8 21,3 20,0 18,7 

IP29_N0 45 23,8 28,4 21,0 23,8 28,0 

IP29_O0 45 17,3 21,0 21,5 21,3 28,2 

IP29_S0 45 29,2 33,5 33,9 34,4 34,5 

IP29_W0 45 29,1 33,4 33,8 34,4 34,4 

IP30_N0 45 11,9 15,3 14,5 16,1 13,9 

IP30_O0 45 14,1 17,5 26,7 17,9 26,6 

IP30_S0 45 22,9 26,6 26,1 26,5 25,9 

IP30_W0 45 23,2 27,1 20,6 33,5 17,7 

IP31_O0 45 15,3 19,2 32,2 19,2 32,1 

IP31_S0 45 28,0 32,0 31,3 33,5 31,0 

IP31_S1 45 28,0 32,0 31,3 33,5 31,0 

IP31_W0 45 28,8 32,9 17,4 34,6 16,4 

IP32_N0 45 15,6 19,0 17,9 20,3 17,0 

IP32_N1 45 24,1 28,1 27,2 30,2 26,9 

IP32_O0 45 28,9 33,0 32,0 35,0 31,8 

IP32_S0 45 29,0 33,0 32,1 35,0 31,8 

IP32_W0 45 18,6 18,7 17,1 21,8 27,0 

IP33 45 26,9 30,0 27,8 31,0 26,2 

IP34 45 27,8 31,0 29,0 32,4 27,5 

IP35 45 28,9 31,3 28,2 31,7 25,8 

IP36 40 25,1 26,5 23,3 25,2 20,1 

IP37 40 25,3 26,6 23,3 25,2 20,1 

IP38 40 22,2 23,9 21,0 22,8 18,0 
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Anhang A – Herstellerdaten & Messberichte 

Vestas V172-7.2MW Herstellerangabe 
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Nordex N149/5.X Herstellerangabe 
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Nordex N163/6.X Herstellerangabe 
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Einfachvermessung itap707_06 
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Dreifach-Vermessungsbericht Kötter 26207-2 
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Dreifach-Vermessungsbericht Kötter 207542-02.02 
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Dreifach-Vermessungsbericht Müller BBM M87748/2 

 



50 
 

 

 



51 
 

Anhang B – Detailergebnisse Gesamtbelastung 

IP01, IP08 – IP11 

WEA IP01_S1 IP01_W1 IP08_N IP08_S IP08_W IP09_N IP09_S IP09_W IP10_N IP10_S IP10_W IP11_N IP11_O IP11_S IP11_W 

Richtwert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

WEA11 29,6 29,6 38,2 33,4 38,4 38,1 38,7 38,7 34,9 38,3 37,9 37,4 31,7 33,6 37,9 

WEA12 34,0 33,9 38,5 31,8 38,6 39,8 37,5 39,8 39,4 37,2 39,5 39,1 34,0 31,7 38,9 

WEA13 34,5 34,5 35,9 27,1 35,9 37,8 29,4 37,8 37,5 29,3 37,6 37,2 35,1 28,2 37,3 

WEA15 34,8 34,8 32,4 25,5 32,4 33,4 26,7 33,5 33,2 26,6 33,3 32,4 28,1 24,8 33,0 

WEA16 35,1 35,1 29,7 21,3 29,7 30,1 21,0 30,7 29,4 21,1 29,7 27,4 26,6 21,2 28,6 

FUE1 35,6 25,1 23,5 15,3 23,4 19,9 10,3 19,9 19,9 10,5 19,8 19,8 19,8 11,5 19,8 

FUE2 40,6 27,5 27,2 18,7 27,2 23,8 14,1 23,8 23,8 14,2 23,8 23,7 23,7 15,3 23,7 

WEAKÖ01 17,2 28,8 19,5 13,8 19,5 15,5 13,6 15,5 15,3 13,6 15,4 15,2 15,2 10,7 15,2 

WEAKÖ02 17,5 31,4 19,4 13,4 19,4 15,5 12,7 15,5 15,4 10,3 15,4 15,3 15,2 10,1 15,3 

KOE3 19,1 29,3 19,0 13,1 19,0 15,0 12,7 15,0 14,9 12,8 14,9 14,8 14,7 9,9 14,8 

KOE7 12,6 25,5 11,2 9,8 15,4 11,4 6,9 11,4 11,3 6,9 11,3 11,2 11,2 7,0 11,2 

M116 21,6 8,4 16,7 16,1 7,5 17,4 14,5 8,2 17,5 14,6 8,2 17,6 17,6 17,0 17,2 

M117 27,3 12,1 23,6 16,4 9,0 19,8 11,1 5,5 19,9 11,2 5,4 19,9 20,0 14,3 19,9 

M118 23,3 9,6 16,7 15,5 7,6 17,3 10,8 4,0 17,4 11,0 4,0 17,5 17,5 15,0 17,3 

M119 19,2 6,7 13,8 13,3 5,5 14,3 9,8 2,0 14,4 10,0 1,9 14,5 14,5 14,0 14,2 

M120 28,5 12,9 23,7 15,7 9,1 20,1 10,5 5,8 20,1 10,6 5,6 20,2 20,2 13,1 20,1 

M121 16,5 3,6 13,9 13,7 3,8 14,3 12,5 4,6 14,4 12,7 4,6 14,6 14,6 14,6 13,8 

M122 24,8 10,1 22,5 15,8 8,3 19,2 10,5 4,7 19,3 10,6 4,7 19,4 19,4 14,2 19,1 

M123 17,8 10,4 13,6 12,4 6,8 14,4 8,1 3,2 14,4 8,2 3,1 14,4 14,4 10,1 14,4 

M124 16,8 11,8 13,4 11,9 6,7 14,2 7,6 14,2 14,2 7,7 14,2 14,2 14,2 9,2 14,2 

M125 16,8 20,1 15,1 8,3 15,1 11,2 4,2 11,2 11,2 4,3 11,2 11,1 11,1 5,0 11,1 

M126 19,3 17,4 18,8 12,3 18,8 15,0 8,5 15,0 14,9 8,5 14,9 14,8 14,8 9,1 14,8 

M127 14,7 9,4 11,8 10,7 5,5 12,6 6,6 2,1 12,6 6,6 1,9 12,6 12,6 8,3 12,6 

M128 17,0 14,9 13,8 12,2 14,2 14,4 8,4 14,4 14,4 8,5 14,4 14,3 14,3 9,1 14,3 

M129 22,8 22,0 20,4 13,3 20,4 16,7 8,8 16,7 16,6 8,9 16,6 16,6 16,6 9,8 16,6 
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WEA IP01_S1 IP01_W1 IP08_N IP08_S IP08_W IP09_N IP09_S IP09_W IP10_N IP10_S IP10_W IP11_N IP11_O IP11_S IP11_W 

Richtwert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

M130 20,0 6,5 16,7 16,1 6,5 17,4 14,3 7,3 17,5 14,5 7,2 17,6 17,7 17,5 16,5 

M131 25,4 10,9 21,8 15,4 8,0 17,9 10,3 4,4 17,9 10,5 4,3 18,0 18,0 13,6 17,7 

M132 25,0 10,6 19,5 17,2 8,9 19,6 15,3 5,5 19,7 15,4 5,4 19,8 19,8 16,6 19,6 

M133 13,6 0,3 12,4 12,3 1,3 13,7 11,2 2,2 14,6 11,8 2,2 14,7 14,5 13,2 11,6 

M136 12,8 1,8 8,8 8,7 1,2 9,1 6,9 -2,3 9,2 7,1 -2,3 9,3 9,3 9,3 8,3 

M137 32,3 22,2 18,2 15,5 18,1 19,2 10,8 19,2 19,2 10,8 19,2 19,2 19,2 11,9 19,2 

M138 14,7 2,5 20,9 16,1 4,7 20,9 16,1 5,6 20,6 16,3 6,0 16,5 20,9 21,3 15,4 

M140 15,1 3,2 17,0 22,9 5,7 17,0 17,5 6,4 17,0 18,9 6,4 17,2 22,0 22,1 16,6 

M146 21,6 13,0 17,1 15,8 9,8 17,8 11,3 6,1 17,9 11,5 6,0 17,9 17,9 13,7 17,9 

M149 19,4 9,7 12,4 6,7 -0,6 13,5 4,0 1,9 13,5 4,0 2,4 13,5 13,5 5,5 13,4 

M150 16,2 31,1 13,8 12,1 14,5 14,5 8,0 14,5 14,4 8,1 14,4 14,4 14,3 8,1 14,4 

M151 15,7 12,8 12,1 7,0 12,1 13,1 4,6 13,0 13,0 4,6 13,0 13,0 13,0 5,4 13,0 

M152 15,1 9,0 11,6 6,9 -0,3 12,5 4,1 1,0 12,5 4,2 1,0 12,5 12,5 5,6 12,5 

M153 10,5 11,0 9,6 6,8 9,6 10,3 4,6 10,3 10,2 4,5 10,2 10,2 10,2 4,7 10,2 

M154 19,4 9,0 12,9 7,7 0,2 13,9 4,9 0,6 13,9 5,0 0,5 13,9 13,9 6,8 13,9 

M159 22,4 16,4 17,7 13,3 19,9 16,8 8,7 16,8 16,8 8,7 16,8 16,8 16,8 10,0 16,7 

M160 15,6 20,2 16,9 10,8 16,9 12,9 7,3 12,9 12,9 7,4 12,9 12,8 12,8 7,7 12,8 

M162 18,7 15,7 14,7 12,2 15,4 15,0 8,0 15,0 15,0 8,0 15,0 15,0 14,9 8,9 14,9 

M163 18,6 32,7 18,1 11,7 18,1 14,2 7,9 14,2 14,2 8,0 14,2 14,1 14,0 8,2 14,1 

M164 28,7 13,7 17,4 14,6 8,9 18,0 9,8 5,6 18,1 9,9 5,5 18,1 18,1 11,8 18,1 

M165 32,3 16,5 19,1 15,3 9,9 19,4 10,4 19,4 19,4 10,5 19,4 19,4 19,4 12,1 19,4 

M168 17,1 13,5 13,5 11,8 13,6 14,3 7,7 14,2 14,2 7,8 14,2 14,2 14,2 8,9 14,2 

M169 15,9 12,3 13,4 12,0 7,4 14,2 7,9 14,2 14,2 7,9 14,2 14,2 14,2 9,3 14,2 

M170 10,0 17,1 9,1 8,1 13,4 9,2 5,7 9,2 9,2 5,7 9,2 9,1 9,1 5,9 9,1 

M176 16,9 14,6 14,3 13,2 14,4 15,0 9,7 15,0 15,0 9,7 15,0 15,0 14,9 10,5 14,9 

M177 8,0 7,7 6,5 5,6 7,0 6,9 2,9 6,9 6,9 2,9 6,9 6,8 6,8 3,2 6,8 

M181 11,7 9,2 9,8 8,6 9,8 10,6 4,7 10,6 10,6 4,7 10,6 10,6 10,6 5,8 10,6 

M182 20,2 35,0 17,3 10,2 17,3 13,6 5,8 13,6 13,5 5,9 13,5 13,4 13,4 6,3 13,4 
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WEA IP01_S1 IP01_W1 IP08_N IP08_S IP08_W IP09_N IP09_S IP09_W IP10_N IP10_S IP10_W IP11_N IP11_O IP11_S IP11_W 

Richtwert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

M183 16,0 14,3 13,8 12,8 14,1 14,4 9,7 14,4 14,3 9,8 14,3 14,3 14,3 10,2 14,3 

M186 19,2 12,4 13,9 11,7 6,4 14,7 7,1 14,6 14,7 7,2 14,6 14,7 14,7 8,8 14,6 

M187 26,0 27,2 20,1 13,0 20,1 16,4 8,7 16,4 16,3 8,8 16,3 16,3 16,3 9,5 16,3 

M188 17,7 10,2 12,8 11,1 5,6 13,6 6,7 2,4 13,6 6,8 2,4 13,6 13,6 8,6 13,6 

M189 25,4 11,5 15,6 13,7 7,8 16,2 9,1 4,2 16,3 9,2 4,1 16,3 16,3 11,4 16,3 

M190 12,8 10,2 10,0 8,4 10,2 10,9 4,1 10,9 10,8 4,1 10,8 10,8 10,8 5,1 10,8 

M192 10,3 9,8 9,0 7,3 13,1 9,1 4,0 9,1 9,0 4,1 9,0 9,0 8,9 4,4 9,0 

M194 27,0 17,0 19,8 15,5 10,1 19,2 10,7 19,1 19,1 10,8 19,1 19,1 19,1 12,3 19,1 

M195 29,0 14,2 23,7 16,7 10,3 19,9 11,7 6,7 20,0 11,9 6,7 20,0 20,0 14,3 20,0 

Schuette1 29,9 29,9 30,4 24,4 30,4 31,2 26,4 31,2 30,9 26,1 29,8 30,6 25,2 23,7 25,9 

Schuette2 28,7 28,7 32,0 26,7 32,1 32,7 28,7 32,8 32,4 27,6 27,7 32,1 25,7 26,5 27,3 

SH1 22,6 9,0 19,0 17,5 8,9 19,8 15,6 9,7 19,9 15,8 9,7 20,0 20,1 18,6 19,4 

SH2 16,9 3,9 15,7 15,1 5,1 16,4 13,5 5,9 16,5 13,7 5,9 16,7 16,8 16,6 15,2 

WB01 26,8 12,6 34,2 24,9 17,1 36,1 25,6 26,9 36,4 26,0 27,4 36,6 36,7 30,0 34,4 

WB02 21,7 8,3 24,5 22,2 12,6 29,9 21,0 13,9 30,5 21,2 14,0 30,6 30,5 26,0 23,6 

WB03 21,4 8,4 21,9 20,9 10,9 26,8 19,3 11,9 27,1 19,5 11,9 26,9 26,8 23,1 21,3 

WB04 18,7 5,1 19,6 19,4 7,4 24,8 18,9 8,5 25,0 19,4 8,5 25,2 25,1 23,1 17,6 

WB05 20,6 7,9 23,4 23,3 11,8 28,5 23,3 12,7 28,8 23,8 12,8 29,1 29,2 28,6 20,6 

WB06 23,1 9,6 37,5 33,8 22,1 38,5 34,0 25,0 39,1 34,8 25,4 39,7 39,9 39,8 32,9 

WB07 20,1 7,4 32,8 28,7 17,4 32,7 32,0 20,3 32,7 32,6 20,5 28,8 33,7 33,6 30,8 

WB08 16,9 4,6 27,4 26,9 10,2 27,0 27,1 10,9 26,4 27,4 11,1 23,0 27,9 27,8 24,5 

WB09 14,2 0,8 22,4 17,6 4,7 22,5 17,7 5,8 22,8 18,0 5,9 21,9 23,1 23,0 16,0 

FB1 34,7 34,7 26,7 19,7 26,7 26,0 19,7 26,6 24,8 19,8 25,2 22,8 22,5 18,7 23,8 

FB2 32,0 32,0 28,0 22,7 27,4 28,5 23,7 28,6 27,7 23,6 28,4 26,3 23,3 21,9 26,0 
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IP29 – IP37 

WEA IP29_S0 IP29_W0 IP30_W0 IP31_O0 IP31_S0 IP31_S1 IP31_W0 IP32_N1 IP32_O0 IP32_S0 IP33 IP34 IP35 IP36 IP37 

Richtwert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 40 40 

WEA11 29,6 29,5 23,6 15,7 28,4 28,4 29,2 24,5 29,3 29,4 27,3 28,2 29,3 25,5 25,7 

WEA12 33,9 33,8 27,5 19,6 32,4 32,4 33,3 28,5 33,4 33,4 30,4 31,4 31,7 26,9 27,0 

WEA13 34,3 34,2 21,0 32,6 31,7 31,7 17,8 27,6 32,4 32,5 28,2 29,4 28,6 23,7 23,7 

WEA15 34,8 34,8 33,9 19,6 33,9 33,9 35,0 30,6 35,4 35,4 31,4 32,8 32,1 25,6 25,6 

WEA16 34,9 34,8 18,1 32,5 31,4 31,4 16,8 27,3 32,2 32,2 26,6 27,9 26,2 20,5 20,5 

FUE1 31,3 27,2 14,3 32,6 32,5 32,6 14,0 29,3 31,3 32,0 24,3 25,4 21,8 16,1 16,0 

FUE2 39,4 29,3 25,2 32,1 32,1 32,1 15,5 27,4 31,6 33,2 25,1 26,3 23,6 18,5 18,4 

WEAKÖ01 15,1 25,3 34,6 21,8 22,9 23,5 36,4 36,0 21,3 20,6 37,9 38,3 29,2 20,8 20,4 

WEAKÖ02 17,7 30,3 36,9 30,7 22,5 23,4 34,5 35,9 31,7 19,9 32,4 33,3 26,2 18,8 18,4 

KOE3 16,3 25,9 36,7 24,9 27,0 27,5 39,2 39,1 26,8 25,3 34,2 36,1 26,9 18,8 18,5 

KOE7 11,6 21,1 20,7 23,2 11,0 12,8 9,6 26,1 26,6 11,8 23,8 24,2 19,6 14,2 13,8 

M116 16,7 11,7 5,9 18,7 18,7 18,7 5,2 13,8 18,5 19,7 15,0 15,7 14,3 11,2 11,2 

M117 26,8 15,5 7,5 22,3 23,0 23,3 7,8 18,2 22,9 24,5 18,6 19,4 17,4 13,4 13,3 

M118 20,4 12,8 5,5 16,0 16,3 19,0 6,1 15,1 19,9 21,2 16,2 16,9 15,2 11,7 11,7 

M119 18,1 9,7 3,1 11,9 13,5 15,8 3,7 11,4 16,2 17,3 13,1 13,7 12,3 9,3 9,3 

M120 27,6 16,3 8,1 23,2 23,9 23,9 8,2 18,6 23,4 24,9 18,7 19,6 17,5 13,4 13,4 

M121 11,4 6,8 4,6 13,7 13,7 13,7 0,4 8,7 13,6 14,8 10,4 11,1 10,0 7,2 7,3 

M122 19,6 13,5 13,3 21,0 21,0 21,0 6,2 16,2 20,7 22,0 16,6 17,4 15,7 12,0 12,0 

M123 15,3 13,7 6,3 18,3 18,7 20,0 7,4 19,3 20,4 11,2 16,7 15,3 15,2 11,7 11,6 

M124 15,5 15,2 7,4 23,1 9,1 11,6 8,4 21,5 22,1 11,3 17,9 18,6 16,0 12,0 11,9 

M125 17,1 21,7 24,8 27,4 10,4 12,1 10,1 25,7 25,8 12,0 19,3 20,3 16,0 10,5 10,3 

M126 19,5 20,8 20,4 33,3 15,7 17,3 15,3 31,2 31,2 14,9 25,0 26,0 21,1 15,3 15,1 

M127 13,1 12,6 5,3 20,2 7,4 9,9 6,4 18,4 19,4 9,4 15,8 16,4 14,1 10,5 10,4 

M128 17,3 18,6 13,0 28,4 12,9 14,6 12,8 28,1 28,2 13,1 23,4 24,1 20,0 14,8 14,6 

M129 23,6 24,3 12,8 30,6 13,8 16,1 13,0 28,8 29,0 15,6 22,6 23,6 19,9 14,5 14,4 

M130 15,0 9,8 8,2 17,0 17,0 17,0 3,1 12,0 16,8 18,1 13,4 14,1 12,9 9,8 9,9 

M131 20,5 14,2 6,4 18,5 19,4 21,3 7,1 17,0 21,6 21,5 17,6 18,3 16,3 12,5 12,5 
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WEA IP29_S0 IP29_W0 IP30_W0 IP31_O0 IP31_S0 IP31_S1 IP31_W0 IP32_N1 IP32_O0 IP32_S0 IP33 IP34 IP35 IP36 IP37 

Richtwert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 40 40 

M132 24,0 14,0 6,5 20,5 21,6 21,6 6,8 16,4 21,2 22,7 17,4 18,1 16,4 12,8 12,8 

M133 13,3 3,6 -3,0 10,7 10,7 10,7 -3,3 5,8 10,7 12,1 7,5 8,2 7,3 4,5 4,6 

M136 7,8 4,6 -1,3 7,7 8,5 9,3 -0,8 5,7 10,5 11,3 7,8 8,3 7,3 4,9 0,3 

M137 29,9 24,3 13,3 24,4 27,4 28,3 13,4 24,4 28,1 28,4 22,5 23,4 20,6 15,9 15,9 

M138 14,4 5,5 0,1 12,3 12,3 12,3 -0,2 8,7 12,4 12,4 9,8 10,4 10,1 7,9 3,5 

M140 14,8 6,1 0,9 12,8 12,8 12,8 0,7 9,3 13,0 12,9 10,5 11,1 10,9 8,9 4,3 

M146 20,0 16,1 8,9 20,8 20,3 22,6 9,8 18,6 22,9 23,1 19,3 19,0 17,9 14,4 14,4 

M149 15,9 13,2 4,3 18,8 17,1 19,3 4,9 16,4 20,6 16,7 15,8 16,1 13,9 9,4 9,3 

M150 15,1 26,9 25,9 30,7 17,9 19,2 14,9 32,6 32,6 15,2 27,8 28,6 22,9 16,5 16,1 

M151 15,0 16,4 8,0 21,1 8,9 10,8 8,4 23,9 24,4 9,1 18,8 19,6 16,2 11,2 11,0 

M152 12,9 12,5 4,2 20,9 17,1 19,6 5,1 19,3 20,0 8,7 14,6 15,4 13,6 9,4 9,3 

M153 11,4 10,0 13,6 20,9 8,5 10,4 6,4 22,5 20,5 9,1 21,3 21,7 17,5 12,4 7,6 

M154 16,9 12,4 4,2 15,6 15,5 15,5 4,8 15,0 19,6 20,0 14,5 14,3 13,6 9,5 9,5 

M159 21,1 19,8 10,6 27,9 27,9 28,0 11,1 26,6 26,8 14,4 21,1 22,0 18,7 13,8 13,7 

M160 16,2 17,7 13,7 29,8 13,3 14,9 13,2 28,7 28,8 13,2 24,0 24,7 19,9 14,3 14,1 

M162 18,3 19,3 21,3 26,5 12,3 14,0 12,0 27,6 27,7 12,2 22,1 23,0 19,1 13,9 13,8 

M163 19,4 28,8 25,4 36,5 22,4 23,1 20,1 33,4 33,4 18,4 26,4 27,5 21,8 15,4 15,2 

M164 23,7 17,1 9,0 21,8 22,7 23,6 9,5 19,5 23,8 23,9 19,2 19,9 17,7 13,7 13,6 

M165 30,5 19,6 10,9 25,6 25,7 26,4 11,0 21,8 26,1 26,0 20,8 21,7 19,1 14,7 14,7 

M168 16,8 17,0 9,6 23,0 10,1 12,1 10,1 24,4 24,5 10,9 19,8 20,5 17,4 12,9 12,8 

M169 14,8 15,7 8,4 20,0 9,2 11,2 9,1 22,7 23,2 10,2 19,0 19,7 16,8 12,6 12,5 

M170 10,9 17,4 9,0 18,8 7,9 9,7 6,7 21,8 22,4 9,2 20,5 20,8 17,0 12,3 11,9 

M176 17,1 18,1 18,2 25,2 12,3 14,2 12,5 26,6 26,5 13,1 22,8 23,4 20,0 15,5 15,3 

M177 8,8 7,4 6,3 16,7 5,5 7,3 6,2 20,2 20,1 6,6 17,6 17,9 14,0 9,3 8,8 

M181 12,1 12,7 12,5 17,1 6,4 8,3 6,4 20,7 20,6 7,1 16,7 17,3 14,2 9,9 9,8 

M182 20,9 31,6 21,2 35,6 24,7 24,9 19,5 32,4 32,5 19,2 23,9 25,2 19,8 13,2 13,0 

M183 16,6 17,7 13,3 24,5 12,6 14,5 12,9 27,1 27,1 13,6 23,8 24,3 20,5 15,9 15,7 

M186 17,2 15,8 7,4 23,1 23,2 23,6 8,2 22,3 22,7 11,6 18,0 18,8 16,0 11,7 11,6 
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WEA IP29_S0 IP29_W0 IP30_W0 IP31_O0 IP31_S0 IP31_S1 IP31_W0 IP32_N1 IP32_O0 IP32_S0 IP33 IP34 IP35 IP36 IP37 

Richtwert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 40 40 

M187 26,2 28,8 18,2 33,0 28,5 29,1 16,7 30,8 31,0 17,3 23,4 24,6 20,5 14,9 14,7 

M188 15,1 13,6 5,7 20,3 20,5 21,2 6,7 19,9 20,5 10,3 16,3 17,0 14,6 10,7 10,6 

M189 18,9 14,7 7,2 17,8 17,3 17,6 8,0 17,2 21,4 21,7 17,4 18,1 16,1 12,4 12,4 

M190 12,7 13,9 19,7 19,2 7,2 9,1 7,0 22,5 22,5 7,4 17,8 18,6 14,9 10,0 9,9 

M192 11,0 12,6 8,4 21,6 7,8 9,6 8,0 23,4 23,4 8,4 19,9 20,5 16,1 10,9 10,6 

M194 22,8 20,2 11,3 28,0 27,5 27,9 11,7 23,8 27,1 27,5 21,8 22,7 19,9 15,3 15,2 

M195 26,5 17,5 9,6 23,6 23,5 24,5 10,0 20,0 24,5 24,4 20,1 20,9 18,7 14,8 14,8 

Schuette1 29,9 29,9 29,5 13,5 29,6 29,6 30,9 26,3 15,5 31,1 28,7 29,9 30,8 24,2 24,3 

Schuette2 28,7 28,7 28,0 12,5 28,1 28,1 29,3 24,5 14,3 29,4 27,2 28,3 29,5 24,1 24,2 

SH1 17,9 12,3 10,4 19,4 19,4 19,4 5,7 14,4 19,2 20,5 15,7 16,4 15,2 12,0 12,1 

SH2 16,6 7,0 0,9 14,0 14,0 14,0 0,7 9,1 13,9 15,2 10,7 11,4 10,5 7,7 7,8 

WB01 26,4 15,8 9,6 24,3 23,3 23,3 9,3 20,2 23,5 23,5 19,8 20,7 20,0 16,5 16,6 

WB02 21,3 11,4 5,7 18,6 18,6 18,6 5,4 15,2 18,8 18,7 15,5 16,3 15,7 12,7 12,9 

WB03 21,1 11,5 5,6 18,4 18,4 18,4 5,4 14,8 18,5 19,6 15,3 16,0 15,3 12,5 12,6 

WB04 18,4 8,3 2,0 15,7 15,7 15,7 1,6 12,4 15,7 17,2 12,5 13,3 12,6 9,7 9,8 

WB05 20,3 10,9 5,5 17,9 17,9 17,9 5,3 14,3 18,0 18,0 15,1 15,8 15,3 12,7 12,9 

WB06 22,8 12,7 13,7 21,3 20,4 20,4 7,0 15,9 20,7 20,7 17,7 18,5 18,4 15,5 15,7 

WB07 19,9 10,4 8,5 18,3 17,6 17,6 5,2 13,1 17,9 17,9 15,2 15,9 15,9 13,4 13,5 

WB08 16,6 7,4 2,6 15,1 14,4 14,4 2,3 9,9 14,7 14,7 12,1 12,8 12,7 10,4 10,6 

WB09 14,0 4,1 -1,9 12,3 11,5 11,5 -2,3 8,4 11,7 11,7 8,7 9,4 9,1 6,5 6,6 

FB1 35,0 30,9 31,2 26,2 36,3 36,3 36,3 34,1 31,4 39,1 32,6 34,7 31,4 22,8 22,6 

FB2 32,3 27,5 28,8 18,2 34,4 34,4 34,4 31,7 21,0 36,6 37,0 38,7 39,1 28,2 28,0 
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Anhang C – Detailergebnisse aus CadnaA (Beispielhaft IP FhB) 
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